JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL NAVODARI
HOTARARE NR. 76/04.04.2018
cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate pentru stabilirea formei de gestiune,

pentru serviciul de iluminat public in Orasul Navodari, lui serviciului de

iluminat public si Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public in Orasul Navodari

Consiliul Local Navodari, intrunit in sedinfa ordinara din data de 04.04.2018 in conformitate
cu prevederile art. 39 alin. (1) si (3) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ludnd in dezbatere:

Expunerea de motive a Primarului Orasului Navodari, proiectul de hotarare initiat de catre

acesta, raportul i lui de iali avizele isiilor de

Avand in vedere prevederile:
- art. 13 alin. (2) si art. 20 alin. (1), (3) si (4), si ale art. 33 alin. (7) din Legea 51/2006 a serviciilor

comunitare de utilitdfi publice, cu modificarile si il

-art. 15 alin. (1) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006 cu modificirile §i
completarile ulterioare,
- Regulamentului - cadru al serviciului de iluminat public aprobat prin Ordinul Presedintelui
ANRS.C. nr. 86/2007,
- Caietul de sarcini - cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul Presedintelui
AN.R.S.C. nr. 87/2007,
-nota de control incheiata de reprezentanfii AN.R.S.C. la sediul Primariei Orasului Navodari,
inregistrata cu nr. 49205/16.11.2017.

Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) si alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit,,d”, art. 36
alin. (6) lit ,,a” pct. 14, art. 45 alin. (1), precum si art. 115 alin. (1) lit. ,,b” din Legea 215/2001

privind administratia public locala, i cu ile si

HOTARASTE:
ARTICOLUL 1 — Se aproba Studiul de oportunitate pentru stabilirea formei de gestiune
pentru serviciul de iluminat public in Orasul Navodari, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare;
ARTICOLUL 2 - Se aproba Regulamentul serviciului de iluminat public in Orasul Navodari,
conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.
ARTICOLUL 3 — Se aproba Caietul de sarcini in vederea stabilirii conditiilor specifice de

desfésurare a serviciului de iluminat public in Orasul Navodari, conform anexei nr. 3 la prezenta




ARTICOLUL 4 — Se aproba gestiunea delegata ca forma de gestiune a serviciului de iluminat
public in Orasul Navodari;

ARTICOLUL 5 — Ducerea la indeplinire a hotararii va fi realizata de aparatul de specialitate
al primarului.

ARTICOLUL 6 - Compartimentul Autoritate Tutelari-Relafia cu Consiliul Local, va
comunica aceasta hotarare: Institutiei Prefectului — Judetul Constanta, Primarului Orasului Navodari,
Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice, Biroului Juridic, Directiei

Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciului Management Programe.

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi ,,PENTRU”, 0 voturi ,IMPOTRIVA”, 0
ABTINERI", la sedinta fiind prezenti 18 consilieri din 19 consilieri in functie.

PRESEDINTE PFE SEDINTA,
Consilier, STANLIVIU MARIAN

. 'CONTRASEMNEAZA,
Secretgr/TIRSOAGA VIORICA



Anexanr.l HCL NR.__16/04.04. Joi€

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT
PUBLIC IN ORASUL NAVODARI

CAPITOLUL 1 DATE GENERALE
1.1. OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE

Obiectul lui studiu de itate este de itatii si
oportunitatii de gestionare a serviciului public de iluminat public pentru urmatoarele activitati pe
teritoriul U.A.T. NAVODARI:

1) Intretinerea sistemului de iluminat public;
2) Iluminat architectural;
3) Iluminat festiv (iluminat ornamental, iluminat ornamental-festiv).

Intretinerea sistemului de iluminat public cuprinde intretinerea iluminatului cailor de
circulatie rutiera si pietonala.

Iluminatul arhitectural cuprinde intretinerea echipamentelor actuale utilizate pentru
iluminatul arhitectural al unor obiective din Orasul Navodari.

Iluminatul festiv cuprinde realizarea iluminatului festiv pentru sarbatorile de iarna si
asigurarea cu energie electrica pentru sarbatorile si/sau evenimentele cultural, sportive, religioase
etc. organizate sau sprijinite de Orasul Navodari. Cu ocazia acestor evenimente si sarbatori va fi
asigurat si personal operativ de interventie.

1.2. SCOPUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE

Studiului de itate privind gesti serviciului de iluminat public se
face pentru stabilirea formei de gestiune in scopul:

a) dunensmnam tehnice 51 umane a viitorului serviciului de iluminat public;
b) de si costurile necesare pentru realizarea unui
serviciu calitativ.

1.3. ANALIZA LEGISLATIEI

In prezent activitatea de intretinere a serviciului de iluminat public din Romania se
desfasoara in conformitate cu prevederile actelor normative prezentate in continuare:

a) Legeanr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

b) Legea nr. 230/07.06.2006 a serviciului de iluminatului public, republicata cu modificarile
si completarile ulterioare;



c) Legeanr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

d) Ordinul AN.R.S.C. nr. 77/14.03.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de

stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public;

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 86/20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al

serviciului de iluminat public;

f) Ordinul AN.R.S.C. nr. 87/20.03.2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al
serviciului de iluminat public.

e

1.4. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

Definitie: Serviciile comunitare de utilitati publice (servicii de utilitati publice) sunt definite ca
totalitatea actiunilor si activitatilor reglementate prin care se asngura satisfacerea nevoilor de
utilitate si interes public general ale colectivitatilor locale cu privire la:

1) alimentarea cu apa;

2) canalizarea si epurarea ape]or uzate;

3) coleclarea canalizarea si evacuarea apelor pluviale;

4) p distributia si i de energie termica in sistem centralizat;
5) salubnzarea localitatilor;

6) iluminatul public;

7) transportul public local.

Participantii la reali serviciilor itare de utilitati publice sunt:

1) autoritatile administrative publice locale;
2) utilizatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;
3) operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;
4) ANRS.C.
Legea nr. 51/2006 estc legea a serviciilor itare de utilitati publice si
in domeniul serviciilor itare de utilitati publice.

Legea serviciului de iluminat pubhc or. 230/07 06.2006 arc ca obxcct stabilirea cadrului
juridic unitar privind infiintarea, si controlul
functionarii serviciului de iluminat public si se aplica serviciului de iluminat public al
localitatilor, infiintat si organizat la nivelul comunelor. oraselor si mumcxpulor, Judel.elor si al
sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si al de siin
raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.

CAPITOLUL 2 SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

Serviciul de iluminat public cuprinde ilumi: stradal-rutier, ilumi tradal-pietonal,
i i ilumi; si ilumi -festiv al

oraselor si municipiilor.

Serviciul de iluminat public se realizeaza prin intermediul unui ansamblu tehnologic si
functional, alcatuit din constructii, instalatii si echipamente specifice, denumit in continuare
sistem de iluminat public. In intelesul legii, sistemul de iluminat public este ansamblul format
din puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune
subterane sau aeriene, fundatii, stalpi, instalatii de legare la pamant, console, corpuri de llummal
accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echi de comanda, si
masurare utilizate pentru iluminatul public.




2.1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Serviciul de iluminat public se organizeaza si functioneaza cu respectarea principiilor
stabilite prin Legea nr. 51/2006.

Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea unor
cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatilor locale, si anume:

a. ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;

b. cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor
locale, precum si a gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;

c. punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si
peisagistice ale localitatilor, precum si marcarea evenimentelor festive si a
sarbatonlor legale sau religioase;

d. si dezvoltarii i ial
si exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si efncnenla economica a
infrastructurii aferente serviciului.

Autoritatile administrative publice locale au competenta exclusiva, in conditiile legii, in
tot ceea ce priveste si i serviciilor de utilitati
publice, precum si in ceea ce priveste crearea, , modernizarea, i si
exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale care
compun sistemele de utilitati publice.

si controlul functionarii serviciului
de iluminat publxc la mvelul umlanlor adrmmstrauv teritoriale, precum si infiintarea,

si de iluminat public intra in
competenta exclusiva a autoritatilor administrative publice locale.

In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor de utilitati
publice, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale asigura cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor de utilitati publice si adopta hotarari in legatura cu alegerea modalitatii de
gestiune a serviciilor de utilitati publice si darea in administrare sau, dupa caz, punerea la
dispozitie a sistemelor de utilitati publice destinate furnizarii/prestarii acestora.

Potrivit legilor nr.230/07.06.2006 si nr.51//2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice, gestiunea serviciului de iluminat public se poate realiza prin gestiune directa sau prin
gestiune delegata. Alegerea formei de geshune a serviciului de iluminat public se face prin
hotarare a iliilor locale sau a de dupa caz.

2.2. ANALIZA COMPARATIVA PRIVIND MODUL DE GESTIONARE A
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DINTRE GESTIUNEA DIRECTA SI GESTIUNEA
DELEGATA

Alternativa 1. Gestiunea directa a serviciului

In cazul gestiunii directe autoritatile administratiei publice locale trebuie sa asigure gestiunea
serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala,
avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta ai serviciului, stabiliti in
regulamentul de organizare si functionare si prin hotararea de dare in administrare, in cazul
gestiunii directe.



Legea nr. 230/2006 ofera autoritatii publice locale posibilitatea ca pe baza unei evaluari
realizate conform celor mentionate anterior sa opteze pentru gestiunea directa a serviciului de
iluminat public sau pentru gestiunea delegate a acestui serviciu. Conform prevederilor art. 19 din
actul normative indicat, in cazul gesuum directe, “(1) In cazul gestlunu directe, autoritatile
administratiei publice locale sau le de d , dupa caz, isi asuma
nemtﬂacn toate sarctmle si respnnsabzluanle cu privire la mnfnmrea orgnmzarea, finantarea,

si i il serviciului de
iluminat publlc,(l) Gemunea directa se realzzeaza prm intermediul unor operatori definiti
conform prevederilor Legii nr. 51/2006; (3) Op i i la alin.(2) pres serviciul
de iluminat public in baza hotararii de dare in administrare a serviciului, adoptata de
autoritatile administrative publice locale, a infrastructurii tehnico-edilitare aferente si in baza
licentei eliberate de AN.R.S.C.”

Gestiunea directa presupune totodata utilizarea unor operatori definiti si licentiati in
conformitate cu dispozitiile Legii nr. 51/2006. In cazul acestei modalitati de gestiune a
serviciului, autoritatea publica locala emite o hotarare de dare in administrare a infrastructurii
tehnico-edilitare, pe baza licentei eliberata de catre A.N.R.S.C.

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice mentioneaza in art. 28
alin.(2) faptul ca pentru realizarea gestiunii directe este necesar ca la nivelul autoritatii
administrative publice locale sa poata exista structuri proprii care sa desfasoare activitatea
aferenta. Gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept public sau
privat, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. @), respectiv lit. h), fara aplicarea prevederilor Legii
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si Legii nr.
100/2016 privind iunile de lucrari si de servicii, care pot fi:

“a) servicii publice de mtere: local sau Judetean, specializate, cu personalitate juridica,

infiintate si argamzate in sub locale sau iliil /u(lelenz dupa caz, prin
hotarari ale lib ale unitatilor ini; i itorial P

b) societati I de Legea nr.31/1990, i cu dij ile si
mmpleumle ultermare. cu capital social integral al ummnlor admmutrauv xeruanale, infiintate
de delib ive ale unitatilor admini: res

Optiunea mamfesbald de catre autoritatea publica locala pentru gestiunca directa trebuie sa
respecte in i de i ale serviciului stabilite prin art. 9 si 10 din
Regulamentul - cadru din 20 martie 2007 al serviciului de iluminat public, Anexa a Ordinului nr.
86/2007 emis de AN.R.S.C.

“Art.9 Administrarea serviciului de iluminat public se realizeaza cu respectarea
principiului:

a) autonomiei locale;

b) descentralizarii serviciilor publice;

¢) subsidiaritatii si proportionalitatii;

d) responsabilitatii si lzgalztatu

f) dezvoltarii durabile si corelarii cerintelor cu resursele;

g) protectiei si conservarii mediului natural si construit;

h) asigurarii igienei si sanatatii populati

i) administrarii eficiente a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitatilor
administrativ-teritoriale;

J) participarii si consultarii cetatenilor;




k) liberului acces la informatiile privind serviciile publice;”
“Art.10 Functionarea serviciului de qummaz publlc trebuie sa se desfasoare pentru:
a) sati: i i general al
b) :ansfacerea cat mai complete a cerintelor beneficiarilor;
<) protejarea intereselor beneficiarilor;
d) intarirea coeziunii iale la nivelul itatilor locale;
e) asigurarea dezvoltarii durabile a unitatilor administrativ-teritoriale;
f) cresterea gradului de securitate individuala si colectwu in cadrul camumtatzlor locale
g) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a el si
ale localitatilor;
h) ridicarea gradului de civilizatie, a confortuluisi a calitatii vietii;
i) marirea gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;
) crearea unui ambient placut;
k) cresterea oportunitatilor rezultate din dezvoltarea turismului;
1) asigurarea functionarii si exploatarii in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta
economica a infrastructurii aferente serviciului.”

Alternativa 2. Gestiunea delegata a serviciului

In cazul gestiunii delegate, acesta modalitate de gestiune a serviciului de iluminat public
presupune transferul printr-un contract de delegare a sarcinilor si responsabilitatilor instituite in
acest domeniu din patrimoniu autoritatilor locale catre un operator cu statut de socxe!ate
comerciala cu capital public, privat su mixt. Odata cu del sarcinilor si
autoritatea publica locala transfera si exploatarea si administrarea serviciului, astfel incat
operatorul sa poata actiona in mod independent si responsabil in vederea obligatiilor
contractuale, atingerii parametrilor de performanta, precum si a obiectivelor din lege.

Gestiunea delegata reprezinta o exceptie legala de la responsabilitatea impusa autoritatii
publice locale in privinta gestionarii serviciului de iluminat public, respectiv, de la obligatia
generala a acesteia de a satisface exigentele obiectivelor impuse de lege in acest domeniu.
Activitatea operatorilor care pot prelua gestiunea sistemului este reglementata de Legea
serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006. Acestia vor presta serviciul de iluminat
public in baza contractului de delegare a gestiunii, aprobat de autoritatile administratiei publice
locale si in baza licentei ellberate de autoritatea competenta [art.20, alin.(3) din Legea
nr.230/2006]. Prevederile i prin care se i del sunt stabilite de catre
Legea nr. 51/2006, iar cuprinsul sau in ceea ce priveste drepturile si obligatiile partilor trebuie sa
se supuna principiilor care deriva din Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public, precum si
din Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 86/2007.

Diferenta fundamentala care exista intre gestiunea directa si gestiunea delegata in cazul
serviciului de iluminat public este ca, daca in pnma npoteza automalea publica locala pastreaza
in pammamal ei toate privind i or din lege, implicit

ile de finantare si i i in cea de-a doua ipoteza, operatorul public sau privat
preia in integralitate sarcinile eferente, cu exceptia prerogativelor privind adoptarea polmcn]or si
strategiilor de dezvoltare a serviciului, respectiv a de dezvoltare a si de
iluminat public, precum si drepturile si competentelor precizate la art.17, alin.(1), din Legea
nr.230/2006. Astfel, obiectul contractelor de delegare a gcsnunu servxcxulm poate include
activitatile de operare propriu-zisa, i i precum si
activitatile de pregatire, finantare si realizare a investitiilor din infrastructura aferenta serviciului
de iluminat public.




Indiferent de forma de gestiune adoptata, in virtutea competentelor si atributiilor ce le revin legii,
autoritatile administratiei publice locale pastreaza dreptul de a aproba, a supraveghea si a
controla, dupa caz urmatoarele:
a. modul de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatori si activitatile
desfasurate de acestia;
b. calitatea si eficienta serviciului prestat, corespunzator indicatorilor de performanta
a serviciului, stabilitate conform legii;
c. modul de administrare, de exploa!are de conservare si de mentinere in functiune,
de si/sau i de iluminat public.

Consiliul local al Orasului Navodari va aproba indicatorii de performanta, cu respectarea
prevederilor stabilite in acest scop in regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public care au
caracter minimal si poate aproba si alti indicatori de performanta sau alte conditii tehnice pentru
serviciile de administrare a domeniului public si privat, pe baza unor studii de specialitate.

Daca in cazul gestiunii directe este ila in i
de modul de indeplinire a obligatiilor care decurg din lege, in privinta delegarii gestiunii, legea ii
permite acesteia sa imparta sarcinile cu un operator public sau privat, abordand totodata
posibilitatea ca prin contractul de delegare sa fie impuse exigente specifice, in acord cu nevoile
si situatia concreta de la nivelul comunitatii locale incidente.

Ratiunea bunei administrari a sistemului de iluminat public in Orasul Navodari nu poate
fi pusa in discutie, obiectul prezentului studiu avand menirea sa sprijine in mod obiectiv
desemnarea unei solutii optime de gestionare a serviciului de iluminat public: directa sau
indirecta (delegata).

Pentru a putea compara usor avantajele si dezavantajele gestiunii directe cu cele ale
gestiunii indirecte (delegate) a sistemului de iluminat public, acestea se prezinta in continuare
sub forma unui tabel:

Gesuunea directa Gestiunea delegata

Avantaje A iei publice
isi asuma nemijlocit toate

- va avea calitatea de a superviza si a

sarcinile si fata conformarea ila
de populatia deservita cerintele impuse in contract si nu de gestiune
directa a serviciului;

- urmareste calitatea si eficienta serviciului
prestat, corespunzator indicatorilor de
performanta a serviciului, stabiliti conform
legii;

- urmareste modul de administrare, de
exploatare, de conservare si de mentinere in
functiune, dezvoltarea si/sau modernizarea
sistemului de iluminat public;

- monitorizeaza respectarea si aplicarea
reglementarilor legislative in domeniu, care
au fost armonizate cu legislatia UE;

Dezavantaje | costuri suplimentare cu: dotari cu
echipamente si utilaje specifice,

mijloace de transport
interventie, personal, instruire

personal, autorizare personal;

Municipalitatea trebuie sa isi adpteze rolurile
de administrator si reglementator pe durata
contractului si va trebui sa se concentreze pe
negociere, monitorizare si supervizare.




costuri de licentiere la
ANRS.C

CAPITOLUL 3
BENEFICIILE DELEGARII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
1. Costul seviciilor

Prin delegarea de serviciului de iluminat public din Orasul Navodari se va putea obtine
un raport optim intre tarife si calitate.

2. Calitatea serviciilor

Prin contractul de delegare a serviciului de iluminat public din Orasul Navodari se vor
stabili criterii de performanta care vor inlesni evaluarea de catre Primaria Orasului Navodari a
calitatii serviciilor realizate. Se vor stabili penalizari care vor obliga delegatul sa presteze
serviciile in mod corespunzator.

Varianta delegarii serviciului de iluminat public din Orasul Navodari ofera autoritatilor
locale urmatoarele avantaje:

- serviciul de iluminat public din Orasul Navodari va fi asigurat de operatorul privat in numele
autoritatii locale;
- toate aspectele serviciului asigurat vor fi specificate in contract si stabilite in comun acord;

de de conform cerintelor Consiliului Local al Orasului

Navodan,
- autoritatile locale aleg operatorul potrivit legii si pot obtine control prin clauze contractuale.

CAPITOLUL 4

RECOMANDARI PRIVIND DELEGAREA DE GESTIUNE A SERVICIULUI

Modul recomandat pentru gestionarea serviciului de iluminat public in Orasu] Navodari
este gestiunea delegata atat din punct de vedere al iciilor cat si a

anterior, din care reiese faptul ca cea mai avantajoasa forma de gestionare de Jlummal public in
Orasul Navodari, in actuala conjuctura este gestiunea delegata.

Gestiunea directa presupune infiintarea unei structuri independente, cu personalitate
juridica, aflata in subordinea Consiliului Local, cu personal specializat propriu ce implica
existenta de resurse umane cu pregatire in domeniu si dotare tehnica adecvata, serviciul nu poate
fi prestat decat in baza unei licente eliberate A.N.R.S.C., obtinerea acestei licente, de catre
unitatea administrativ-teritoriala Oras Navodari, daca se opteaza pentru gestiunca dirccta, unde
trebuie realizata in maxlm 90 de zlle de la adoptarea unei hotarari privind modalitatea de
gestiune si p de legislatia in vigoare.

Conform Legii nr. 51/2006, modlflcala si complelata, gestiunea indirecta sau delegata “este
modalitatea de gesuune in care i ive ale unitatilor ini; i itoriale ori,
dupi caz, de i i avand ca scop serviciile de utilitagi publice, in
numele si pe seama unitailor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor
operatori toate ori numai o parte din competeniele si responsabilitafile proprii privind
furnizarea/prestarea serviciilor de utilitafi publice, pe baza unui contract, denumit in continuare
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contract de delegare a gestiunii. Gestiunca delegata a serviciilor de utilitafi publice implica
punerea la dispozifia operatorilor a sistemelor de utilitai publice aferente serviciilor delegate,
precum si dreptul si obligatia acestora de a administra i de a exploata aceste sisteme.(art.28,
alin.1)
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice poate fi:

a) contract de concesiune de servicii;

b) contract de achizitie publica de servicii” (art.28, alin.8)

CAPITOLUL 5

MOTIVE CARE JUSTIFICA REALIZAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUT
DE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL NAVODARI

1. Motive de ordin legislativ:
Legislatia in domeniul serviciilor publice este reprezentata de:

- prevederile art.1, alin.(2), lit.f), art.22, alin.(2), lit.b) si art.29-32 din Legea nr.51/2006 a
serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art.16, alin.(1), lit.b) din Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public,
cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Ordinului A.N..
serviciului de iluminat public;

.C. nr.86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al

- prevederile Ordinului ANN.R.S.C. nr.87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-
cadru al serviciului de iluminat public;

2. Motive de ordin economico-financiar:

- serviciul public va urmari sa se realizeze un raport calitate/pret, cat mai bun pentru
perioada de derulare a contractului de delegare si un echilibru intre riscurile §i beneficiile
asumate prin contract.

3. Motive de ordin social:

de viata ale

. scaderea costurilor comunitatii;

. reducerea accidentelor;

reducerea criminalitatii;

. utilizarea eficienta a retelei de drumuri;
orientare;

. confort psihic si visual.

@moe o o

4. Motive de ordin tehnic;

- lipsa personalului specializat in domeniu;
- lipsa dotarii tehnice prevazut cu echipament adecvat,

In cazul gestiunii delegate, se parcurg urmatorii pasi:



Intocmirea unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor
optime de delegare a gestiunii serviciilor;

2) irea si i serviciului de iluminat public intocmit in
conformitate cu dispozitiile Ordinului AN.R.S.C. nr. 86 din 20 martie 2007,
pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;

3) Intocmirea si aprobarea Caietului de sarcini ale serviciului de iluminat public
intocmit in conformitate cu dispozitiile Ordinului AN.R.S.C. nr. 87 din 20 martie
2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;

4) Adoptarea de catre autoritatea deliberativa a administratiei publice locale a unei
hotarari privind stabilirea procedurii de atribuire a gestiunii serviciului de iluminat
public;

si semnarea C i de

5) Organizarea procedurii de atribuire,
delegare a gestiunii serviciului.

Operatorii isi pot desfasura activitatea numai pe baza licentei emise de A.N.R.S.C
prestarea activitatilor specific serviciului de iluminat public fara licente sau cu licenta expirata,
indiferent de tipul de gestiune adoptat, fiind interzisa.

Dumm recomandala a delegam va ﬂ pentru o perioada cuprinsa intre 2 si 4 ani, cu
de cu C i Local Navodari.

Incetarea contractului se face in urmatoarele situatii:

- in cazul in care operatorului i se retrage licenta A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungita dupa
expirarea termenului

- la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia,
in conditiile legii;

-in cazul in care interesul national sau local o impune,

- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre operator, prin reziliere;

- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre Delegant, prin reziliere;

- in cazul in care Operatorul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea sunt retrase;

- in cazul reorganizarii judiciare sau a falimentului Operatorului, cu ajutorul ambelor parti in
scris.

Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de urmatoarele anexe:

a) Caietele de sarcini ale serviciului;

b) Regulamentul serviciului de iluminat public;

) Inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a Orasului
Navodari;

d) Procesul verbal de pi ) a bunurilor p: in inventar;

e) Oferta operatorului.

Tinand cont de :



Nota de control din data de 16.11.2017, intocmitd de reprezentantii A.N.R.S.C.,
inregistrata la Primaria Orasului Navodari sub nr. 49205/16.11.2017, prin care se traseaza ca
sarcina Autoritatilor administratiei publice locale ale Orasului Navodari, sa procedeze la
infiintarea serviciului local de iluminat public in Orasul Navodari.

Solicitarile locuitorilor din Orasul Navodari pentru amplasarea sistemului de iluminat
public pe caile de circulatie rutiera si pietonala in zonele de resedinta, unde nu exista sistemul de
iluminat public.

Consiliul Local al Orsului Navodari poate decide cu privire la organizarea si functionarea
serviciului de iluminat public. In acest sens Consiliul Local al Orasului Navodari adopta hotarari
care se impun cu privire la gestiunea serviciului de iluminat public, in modalitatea gestiunii
delegata, in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de
utilitati publice republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Legii nr.
230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public, cu modificarile si completarile ulterioare.

Toate motivele de mai sus, dar mai ales lipsa experientei si a capacitatilor necesare
autoritatilor locale de a gesuond in momentul de fala un slstem de iluminat public de o asemenea
amploare conduc la 1 ca d i de iluminat public reprezinta
solutia optima, cel putin in viitorul apropiat, de a gestiona serviciul de iluminat public in Orasul
Navodari, in actuala conjuctura este gestiunea delegata.

Avand in vedere toate cele prezentate anterior cu privire la infiintarea, organizarea si
administrarea serviciului de iluminat public in Orasul Navodari, pentru o buna administrare a
serviciului fata de populatia deservit, forma de gestiune pe care o recomandam, datorita
activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul sistemului de iluminat public, o reprezinta
gestiunea delegata prin intermediul unui operator specializat, in baza unui contracte de achizitie
publica de servicii.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
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REGULAMENTUL
serviciului de iluminat public in U.A.T. Oras Navodari

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

ARTICOLUL 1

(1) Prevederile prezentului regulament se aplicd serviciului de iluminat public din UA.T.
Orag Navodari.

(2) Prezentul regulament Slablle$l€ cadrul juridic unitar privind desf@;u(area semcmlm de

iluminat publlc, deﬂmnd litigile si conditiile-cadru ce trebuie inde pentru
serviciului, i i de ditiile tehnice, rap ile dintre operator si utilizator
in Orasul Navodari.
(3) Prevederile prezentulul regulament se aphcé, de la
utilizarea §i i i de iluminat public.

(4) Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare
si de modul in care este organizati gesuunea serv1c1u1u| in cadrul unitifii administrativ-teritoriale
Oras Névodari, se vor i

(5) Conditiile tehnice si mdxcatom de performant plevézup in prezentul regulamentau
caracter minimal. Consiliul Local Navodari poate aproba si alte condifii tehnice sau alfi
indicatori de performanta pentru serviciul de iluminat public, pe baza unor studii de specialitate.

(6) Orice dezvoltare a refelei electrice de joasi tensiune destinaté iluminatului public se face
cu respectarea prezentului regulament.

ARTICOLUL 2

Desfisurarea serviciului de iluminat public trebuie si asigure satisfacerea unor cerinte si
nevoi de utilitate publica ale comunitiii locale, §i anume:

a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;

b) cresterea gradului de securitate individuala §i colectivd in cadrul comunitatii locale,
precum §i a gradulm de sxguran;a a circulaiei rutiere si plelona.le

c) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a el i ice §i peisagistice ale
localitafii, precum $l marcarea i festive sia ilor legale sau
d §i sti dezvoltarii i iale a localitafii;

¢) functionarea si exploatarea in condifii de siguran3 a infrastructurii aferente serviciului.

ARTICOLUL 3

fn sensul prezentului regulament, termenii §i nofiunile utilizate se definesc dupi cum
urmeazi:

3.1 autoritati de reglementare competente - Autoritatea Nationald de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumiti in continuare AN.R.S.C., si Autoritatea
Nationald de Reglementare in Domeniul Energiei, denumiti in continuare AN.R.E.;

3.2 balast - dispozitiv montat in circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lampi cu
descairciri, avand drept scop limitarea curentului la valoarea necesaré;

3.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunititile locale in ansamblul lor;

34 istici tehnice - totalif datelor si el lor de naturd tehnic, referitoare la o
instalatie sau la un sistem de iluminat;




3.5 dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveste la distributia, filtrarea
sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lampi catre exterior;

3.6 echipament de masurare - aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la masurarea
parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;

3.7 efect de grota neagra - senzatie vizuala realizatd la trecerea de la o valoare foarte mare a
luminantei la o alta mult mai mica;

3.8 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operatiuni si activit:

pentru asi; inuitafii §i calitafii serviciului de iluminat public in conditii
tehnico-economice si de siguranta corespunzitoare;

3.9 factor de mentinere a fluxului luminos - raportul intre fluxul luminos al unei lampi la un
moment dat al vieii sale si fluxul luminos initial, lampa functionand in conditiile specificate;

3.10 flux luminos @'4f - marimea derivatd din fluxul energetic, evaluatd prin actiunea sa
luminoasa asupra unui observator fotometric de referin{a;

3.11 grad de asigurare in furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizarii serviciului
necesar utilizatorului, intr-un interval de timp, precizat in anexa la contractul de
furnizare/prestare a serviciului de iluminat public;

3.12 igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate sd amorseze o lampa
cu descarcari fard preincilzirea electrozilor;

3.13 iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafata si aria respectivi;

3.14 iluminare medie E(m) - media aritmetica a iluminarilor pe suprafafa de calcul avutd in
vedere;

3.15 iluminare minimé E(min) - cea mai mica valoare a iluminarii punctuale pe suprafafa de
calcul avutd in vedere;

3.16 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii in eviden{a a unor monumente de artd
sau istorice ori a unor obiective de importan{a publica sau culturald pentru comunitatea locald;

3.17 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spafiilor de agrement,
pietelor, targurilor si altora asemenea;

3.18 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sarbatorilor si altor
evenimente festive;

3.19 iluminat stradal-pietonal - iluminatul cilor de acces pietonal;

3.20 iluminat stradal-rutier - iluminatul cailor de circulaie rutiera;

3.21 indicatori de performan{a garantafi - parametri ai serviciului de iluminat public prestat,
pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate §i pentru care sunt prevazute penalizari in
licenta sau in contractele de delegare de gestiune, in cazul nerealizérii lor;

3.22 indicatori de performanta generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat,
pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmdrifi la nivelul operatorilor si care
reprezinta condifii de acordare sau de retragere a licenfei, dar pentru care nu sunt prevazute
penalizari in contractele de delegare de gestiune, in cazul nerealizérii lor;

3.23 indice de prag TI - cresterea pragului perceptiei vizuale TI, care conduce la orbirea
inconfortabild, caracterizand orbirea provocati de sursele de lumina aflate in cdmpul vizual, in
raport cu luminanta medie a cii de circulatie;

3.24 intensitate luminoasi I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursa si
unghiul solid elementar pe directia data;

3.25 intrefinere - ansamblul de operatii de volum redus, executate periodic sau neprogramat
in activitatea de exploatare, avand drept scop mentinerea in stare tehnicd corespunzitoare a
diferitelor subansambluri ale instalatiilor;

3.26 lampi cu descércari - lampi a caror emisie luminoasa este produsa printr-o descarcare
electrica fntr-un gaz sau in vapori metalici ori fntr-un amestec de mai multe gaze si/sau vapori
‘metalici;




3.27 lampi cu incandescenfd - lampi a caror emisie luminoasd este produsa cu filamentul
incalzit la incandescenta prin trecerea unui curent electric;

3.28 lampi cu incandescentd cu halogen - lampi incandescente avand, in balonul de
constructie speciald, un mediu de un anumit halogen, care creeaza un ciclu regenerativ al
filamentului pentru mirirea duratei de functionare §i pentru realizarea unui flux emis
aproximativ constant;

3.29 lampi cu incandescentd cu utilizdri speciale - lampi cu filament central, lampi
ornamentale, lampi cu reflector, lampi foto;

3.30 licenta - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaste calitatea de
operator al serviciului de iluminat public, precum si capacitatea si dreptul de a presta acest
serviciu;

3.31 luminanfa L - raportul dintre intensitatea luminoasa elementard emisa de cétre ochiul
observatorului §i suprafafa aparenta de emisie;

3.32 luminanta maxima L(max) - cea mai mare valoare a luminantei de pe suprafata de
calcul avutd in vedere;

3.33 luminanta medie L(m) - media aritmetici a luminantelor de pe suprafata de calcul
avuta in vedere;

3.34 luminanta minimd L(min) - cea mai mica valoare a luminantei de pe suprafata de
calcul avuta in vedere;

3.35 nivel de iluminare/nivel de luminanfi
ilumindrii/luminantei;

3.36 operator - persoand juridica titulard a unei licenfe de furnizare/prestare, emisd de
autoritatea competent;

3.37 punct de delimitare in cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public -
punctul de separare intre sistemul de distributie a energiei electrice si sistemul de iluminat
public, care se stabileste la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile si cutiile de
distributie;

3.38 punct de delimitare in cazul sistemelor folosite atat pentru iluminatul public, cat si
pentru distributia energiei electrice - punctul de separare intre sistemul de distributie a energiei
electrice si sistemul de iluminat public, care se stabileste la clemele de racord ale coloanelor de
alimentare a corpurilor de iluminat public;

3.39 raport de zona alaturatd SR - raport intre iluminarea medie de pe o porfiune de 5 m
latime sau mai putin, daca spatiul nu o permite, de o parte si de alta a sensurilor de circulatie, si
iluminarea medie a ciii de circulatie de pe o laime de 5 m sau jumdtate din la{imea fiecarui sens
de circulatie, daci aceasta este mai mica de 5 m;

3.40 reabilitare - ansamblul de operafiuni efectuate asupra unor echipamente si/sau instalatii
care, fard ifi iei inifiale, i starea tehnica §i de eficientd a acestora la
un nivel apropiat de cel avut la inceputul duratei de via{d;

3.41 refea electrica de joasa tensiune destinatd iluminatului public - ansamblu de posturi de
transformare, cutii de distributie, echipamente de comanda/control si mésurd, instalatii de legare
la pamant, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, stlpi, fundatii, console, aparate de iluminat
si accesorii destinate exclusiv iluminatului public;

3.42 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publicd si de interes economic §i
social general, aflatd sub autoritatea administraiei publice locale, care are drept scop asigurarea
iluminatului cailor de circulatie auto, arhif pietonal, si or -festiv;

3.43 sistem de distributie a energiei electrice - totalitatea instalatiilor deinute de un operator
de distributie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustinere si de protectie ale
acestora, stafii electrice, posturi de transformare §i alte echipamente electroenergetice conectate
intre ele, cu tensiunea de linie nominald pana la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei

nivelul ales pentru valoarea




electrice de la refelele electrice de transport sau de la producitori cétre instalatiile proprii ale
consumatorilor de energie electrica;

3.44 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic si functional, amplasat intr-o
dispunere logicd in scopul realizirii unui mediu luminos confortabil si/sau functional si/sau
estetic, capabil sa asigure desfasurarea in conditii optime a unei activitai, spectacol, sport,
circulatiei, a unui efect luminos estetic-arhitectural si altele, alcituit din constructii, instalatii $i
echipamente specifice, care cuprinde:

- linii electrice de joasa tensiune, subterane sau aeriene;

- corpuri de iluminat, console si accesorii;

- puncle de aprindere, cutii de chsmbune cutn de trecere;

de comanda,

- fundatii, elemente de susfinere a lmulor instalatii de legare la pamant, conductoare,
izolatoare, cleme, armturi, utilizate pentru iluminatul public;

3.45 sursa de lumind/lampa - obiectul sau suprafa;a care emite radiaii optice in mod uzual
vizibile, produse prin conversic de encrgie, si care este caracterizatd printr-un ansamblu de
proprietafi sifsau

3.46 tablou electric de ali istribufi - ansamblu fizic unitar
ce poate contine, dupd caz, echipamentul de protectie, comanda, automatizare, mésura si control,
protejat fmpotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;

3.47 temperatura de culoare corelatd T(c) - temperatura radiatorului integral, a carui
culoare, perceputd datoritd incalzirii, se aseamand cel mai mult, in conditiile de observare
precizate, cu cea perceputd a unui stimul de culoare de aceeasi stralucire;

3.48 uniformitate generald a iluminarii U(0)(E] - raportul dintre iluminarea minima s§i
iluminarea medie, ambele considerate pe toata suprafafa de calcul;

3.49 uniformitate generala a luminantei U(0)[L] - raportul dintre luminanfa minima si
luminan{a medie, ambele considerate pe toata suprafata de calcul;

3.50 uniformitatea longitudinald a luminantei U(1)[L] - raportul dintre luminanfa minima si
luminanta maxima, ambele considerate in axul benzii de circulatie al zonei de calcul si in directia
de desfasurare a traficului rutier;

3.51 utilizatori - autoritafile administratiei publice locale sau asociafiile de dezvoltare
comunitard constituite cu acest scop in calitate de reprezentant al comunitaii locale;

3.52 zond aldturatd - suprafata din vecinatatea imediatd a caii de circulatie, aflatd fn cimpul
vizual al observatorului;

3.53 C.N.R.IL - Comitetul National Roman de Iluminat;

3.54 C.LE. - Comisia Internationala de Iluminat.

ARTICOLUL 4

) Tnfii i monitorizarea §i controlul functionarii serviciului
de xlummat public la mvelul umtipx admmlstranv teritoriale, precum si infiinfarea, dezvoltarea,
de iluminat public intrd in competenfa

st
exclusiva a autoritatilor administratiei publice locale.

(2) Autoritaile administratiei publice locale trebuie si asigure gestiunea serviciului de
iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienfd economic §i manageriald, avand ca
obiectiv atingerea §i respectarea indicatorilor de performantd a serviciului, stabilifi prin
contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotdrarea de dare fn administrare, fn cazul
gestiunii directe.

(3) Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptatd, autoritaile
administraiei publice locale vor urmari obtinerea unui serviciu de iluminat public corespunzator
interesului general al comunititilor locale pe care le reprezinta, in conformitate cu legislatia in
vigoare si cu reglementarile C.LE.



ARTICOLUL 5

(1) Sistemele de iluminat public se amplaseaza, de reguld, pe terenuri apartinind
domeniului public sau privat al unita{ii administrativ-teritoriale.

(2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice pentru servicii
si activitdfi publice, altele decat iluminatul public, se face cu aprobarea autoritailor
administratiei publice locale.

ARTICOLUL 6

(1) Serviciul de iluminat public va respecta si va indeplini, la nivelul comuni
intregul lor, indicatorii de performana prevazufi in prezentul regulament, aprobafi prin hotarrea
consiliului local.

(2) Autoritatile administratiei publice locale pot aproba si alti indicatori de performana in
baza unor studii de oportunitate in care se va tine seama cu prioritate de necesitétile comunitatii
locale, de starea tehnica si eficienta sistemelor de iluminat public existente, precum si de
standardele minimale privind iluminatul public, prevazute de normele interne si ale Uniunii
Europene in acest domeniu.

(3) Indicatorii de performanta se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului
regulament al serviciului.

ARTICOLUL 7

(1) Serviciul de iluminat public se poate organiza la nivelul tuturor localitailor urbane sau
rurale, indiferent de marimea si gradul de dezvoltare economico-sociala a acestora, care dispun
sau infiinjeaza un sistem de iluminat public.

(2) Serviciul de iluminat public se prevede pe toate caile de circulafie public din localitate,

cu incipiilor ce g si serviciilor i de
utilitati publice.

ARTICOLUL 8

Serviciul de iluminat public trebuie s i i i urma conditii de
functionare:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
b) adaptab]luate la cermtsle :oncrete diferentiate in timp si spatiu, ale comum\am locale
si iald a tuturor

loca]e, 1n calitatea lor de beneficiari ai serviciului;

d) tarifarea pe baza de competifie a serviciului prestat;

) administrarea §i gestionarea serviciului in interesul comunitatii locale;

f) respectarea reglementarilor specifice in vigoare din domeniul transportului, distributiei si
utilizarii energiei electrice;

g) respectarea valorilor minimale din privind iluminatul public, p de
normele interne §i ale Uniunii Europene in acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.LE..

CAPITOLUL I
Desfasurarea serviciului de iluminat public

SECTIUNEA 1
Principile si obiectivele realizarii serviciului de iluminat public

ARTICOLUL 9

Administrarea serviciului de iluminat public se reali cu prii
a) autonomiei locale;

b) descentralizarii serviciilor publice;

¢) subsidiaritafii §i proporfionalitaii;

d) responsabilitaii i legalitatii;

e) asocierii intercomunitare;




) dezvoltarii durabile si corelarii cerinfelor cu resursele;
g) protectiei i conservarii mediului natural §i construit;
h) asigurarii igienei si sanatatii populafiei;
i) administrarii eficiente a bunurilor din proprietatea publici sau privata a unitafii
administrativ-teritoriale;
Jj) participarii si consultarii cetétenilor;
k) liberului acces la informatiile privind serviciile publice.
ARTICOLUL 10
Funcuonama servlclulul de iluminat public lrebule sa se desfagoare pentru:
a) i general al i
b) satisfacerea cit mai completa a cerinfelor beneficiarilor;
¢) protejarea intereselor beneficiarilor;
d) intdrirea coeziunii i iale la nivelul itafii locale;
e) asigurarea dezvoltarii durabile a unitatii administrativ-teritoriale;
f) cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadml comumtam locale,
2) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a si ale
localitéilor;
h) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii viefii;
i) marirea gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;
j) crearea unui ambient placut;
k) cresterea itatilor rezultate din turismului;
1) asigurarea functiondrii §i exploatirii in condifii de sigurant, rentabilitate i eficienfa
economica a infrastructurii aferente serviciului.
ARTICOLUL 11
in exercitarea atributiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea si aprobarea
strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de mvasu;u
privind dezvoltarea i modernizarea i ii tehnico-edilitare aferente, a
propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalitatii de gestiune, precum si a
criteriilor si procedurilor de delegare a gestiunii, autoritatile administratiei publice locale sau
asociatiile de dezvoltare comunitara vor urmdri atingerea urmatoarelor obiective:
a) orientarea serviciului de iluminat public catre beneficiari, membri ai comunitagii;
b) asigurarea calitatii §i performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu
directivele Uniunii Europene;
c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.LE., la care
Romania este afiliata, respectiv de C N RIL;
accesului
serviciul de iluminat public;
e) reducerea consumunlor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a
unor echi i si prin asi unui iluminat public judicios;
f) promovarea investitiilor, in scopul modernizarii si extinderii sistemului de iluminat
public;
g) asigurarea, la nivelul localitatii, a unui iluminat stradal si pietonal adecvat necesitafilor de
confort §i secumale individuala si colectiva, previzute de normele in vigoare;
unui iluminat arhi si festiv, adecvat punerii in
valoare a edificiilor de importanta publica si/sau culturald si marcarii prin sisteme de iluminat
corespunzitoare a evenimentelor festive i a sarbatorilor legale sau religioase;
i) promovarea de solum tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime;
J) p specifice iei de piad, prin crearea unui mediu
concurenpal de atragere a capitalului privat;

al tuturor membrilor comunitaii locale la




k) instituirea evaludrii comparative a indicatorilor de performanta a activitéfii operatorilor si

sia il ive ale acestora la acest proces;
1) promovarea formelor de gestiune delegata;
m) p mmdeme de
n) p i i, a eticii i si a formarii profesionale continue a

personalului care lucreaza in domeniu.

SECTIUNEA a 2-a
Documentatie tehnica

ARTICOLUL 12
(1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnicd minimad necesard desfasurarii
serviciului.

stabileste necesare exploatarii, obligafiile proiectantului de
specialitate, ale unitafilor de executie cu privire la ntocmirea, reactualizarea, pastrarea i
manipularea acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, pastrare si
reactualizare a evidenfei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de exploatare proprii,
specifice principalelor tipuri de instalatii.

(4) Personalul de conducere al operatorului raspunde de existenta, completarea corecta i
pastrarea documema;ulor tehnice conform prevederilor prezentului regulamem

S)P i de iluminat stradal , iluminat stradal-pietonal,
iluminat arhitectural, iluminat ornamental si iluminat omamemal festiv sau a pémlor
componente ale acestora se realizeaza in conformitate cu normativele si prescriptiile tehnice de
proiectare §i execufic in vigoare, avizate de itatile de din iile de
competen{d; la proiectare se va {ine seama de reglementdrile in vigoare privind protectia si
conservarea mediului.

ARTICOLUL 13

(1) Fiecare operator trebuie si defind, si pastreze la sediul sdu documentatia pusi la
dispozitie de autoritatea administratiei publice locale, dupa caz, necesara desfasurarii in condit
de sigurantd a serviciului de iluminat public.

(2) Operatorul, in conditiile alin. (1), va actualiza permanent urmitoarele documente:

a) planul cadastral si situafia terenurilor din aria de deservire;

b) planurile generale cu amp sii iilor aflate in
inclusiv cele sub i cu toate i ile sau ile;

) planurile cladirilor sau ale constructiilor speciale avand actualizate toate modificarile sau
completarile;

d) studiile, datele i ice si hi ice cu privire la terenurile pe care sunt
amplasate lucrarile aflate in exploatare sau conservare;

e) cartile tehnice ale constructiilor;

f) documentatia tehnicd a utilajelor si instalatiilor §i, dupa caz, autorizatiile de punere in
functiune a acestora;

g) planurile de executie ale partilor de lucréri sau ale lucrarilor ascunse;

h) proiectele de executie ale lucrérilor, cuprinznd memoriile tehnice, breviarele de calcul,
devizele pe obiegte, devizul general, planurile i schemele instalatiilor si refelelor etc.;

|) documeme]e de receppe preluare 51 lermmare a lucrarilor cu:

- de executie;

- procese vexbale de verificari si probe, inclusiv probele de performan{ad si garantie,
buletinele de verificari, analiza si incercari;

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;




- procese-verbale de punere in functiune;

- procese-verbale de dare in exploatare;

- lista echipamentelor montate in instalatii cu caracteristicile tehnice;

- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneazd rezolvarea
neconformitatilor si a remedierilor;

j) schemele de functionare a instalaiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu
actualizate conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecarei
instalafii, inclusiv planurile i cataloagele pieselor de schimb;

k) parametrii luminotehnici de proiect si/sau rezultafi din calcul, aferenti tuturor instalafiilor
de iluminat public exploatate;

l) instructiunile furmzonlor de echipament sau ale orgamzauex de monla_] privind

i si repararea i si i precum si
tehnice ale echi alei

m) normele genera]e si specifice de protectie a muncii aferente fiecirui echipament, fiecarei
instalatii sau fiecarei activitati;

n) regulamentul de organizare si functionare si atribufiile de serviciu pentru intreg
personalul;

0) avizele si autorizafiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalagii de
misurd, inclusiv cele de protectie a mediului obtinute in conditiile legii;

p) inventarul instalatiilor si liniilor electrice, conform instructiunilor in vigoare;

q) instructiuni privind accesul in instalafii;

r) documentele referitoare la instruirea, i i autorizarea

s) registre de control, de sesizari §i reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de
manevre, de admitere la lucru etc.

(3) Arhivarea se poate realiza si in format digital.

ARTICOLUL 14

) Documema}xa de baza a lucrdrilor i datele generale necesare exploatérii, intocmite de
agenti ializafi in proi se predau ti i de investifie odata cu proiectul
lucrarii respective.

(2) Agentii economici care au intocmit proiectele au obligafia de a corecta toate planurile de
executie, in toate exemplarele in care s-au operat modificari pe parcursul executiei si, in final, sa
nlocuiasca aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren
si sd predea proiectul, inclusiv in format optoelectronic, Impreund cu instructiunile necesare
exploatarii, intretinerii $i reparérii instalafiilor proiectate.

(3) Organizatiile de executie si/sau montaj au obligagia ca, odata cu predarea lucrarilor, sa
Predea si schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform situatiei de pe teren.
In cazul in care nu s-au facut modificari fata de planurile inifiale, se va preda cate un exemplar
din aceste planuri, avind pe ele confirmarea ca nu s-au facut modificari in timpul executiei.

(4) In timpul executiei lucrarilor se interzic abaterile de la documentafia intocmita de
proiectant, fara avizul acestuia.

ARTICOLUL 15

(1) Autoritatile administratiei publice locale definatoare de instalafii de iluminat public,
precum §i operatorii care au primit in gestiune delegata serviciul de iluminat public au obligatia
sa-gi organizeze o arhivé tehnica pentru pastrarea documentelor de baza prevazute la art. 13 alin.
(1), organizata astfel incat sa poatd fi gasit orice document cu ugurinta.

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele
si documentele aflate n arhiva.

(3) Instrainarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate in arhiva
este interzisa.




(4) La incheierea activitatii operatorul va preda pe baza de proces-verbal intreaga arhiva pe
care si-a constituit-o, fiind interzisa pastrarea de catre acesta a vreunui document original sau
copie.

(5) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor meniona:

a) data intocmirii documentului;

b) numarul de exemplare originale;

c) calitatea celui care a intocmit documentul;

d) numarul de copii executate;

e) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale
documentului, numérul de copii primite §i calitatea celui care a aprobat copierea;

f) data fiecarei revizii sau actuali:

g) calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;

h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;

i) lista persoanelor cérora li s-au distribuit copii dupa documentul revizuit/actualizat;

j) lista persoanelor care au restituit la arhivd documentul primit anterior
revizuirii/modificarii.

ARTICOLUL 16

(1) Toate echipamentele trebuie sa aiba fige tehnice care sa confina toate datele din proiect,
din documentatiile tehnice predate de furnizori sau de executanti si din datele de exploatare luate
de pe teren certificate prin acte de receptie care trebuie sd confirme corespondenta lor cu
realitatea.

(2) Pe durata exploatirii, in figele tehnice se trec, dupi caz, date privind:

a) incidentele sau avariile;

b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria in cauza;

d) reparatiile efectuate pentru inlaturarea incidentului/avariei;

e) costul reparatiilor accidentale sau planificate;

f) perioada cét a durat reparafia, planificata sau accidentald;

g) comportarea in exploatare intre doua reparafii planificate;

h) data scadentd si tipul urmatoarei reparatii planificate (lucrari de intrefinere curentd,
revizii tehnice, reparatii curente si capitale);

i) data scadentd a urmdtoarei verificari profilactice;

Jj) buletinele de incercari periodice si dupa reparafii.

(3) Fisele tehnice se intocmesc pentru aparaturd, posturi de transformare, fundafii,
ms(ala(ule de legare la pamﬁnt echxpamentele de comanda, automatizare, protectie si pentru

si

“) Pemru instalaiile de ridicat se va intocmi si folosi documentatia cerutd de normele
legale in vigoare.

(5) Separat, se va {ine o evidenta a lucrarilor de intrefinere curentd, revizii tehnice, reparatii
curente i capitale.

ARTICOLUL 17

(1) Toate precum si barele electrice, i
trebuie sd fie numerotate dupa un sistem care sa permita identificarea rapida si usor vizibil in
timpul exploatarii.

(2) La punctele de conducere operativd a exploatarii trebuie si se afle atit schemele
generale ale instalafiilor, ¢t si schemele normale de functionare.

(3) Schemele trebuie actualizate astfel incat sa corespunda situatiei reale din teren, iar
numerotarea §i notarea din scheme trebuie si corespundd notdrii reale a instalaiilor conform
alineatului (1).

(4) Schemele normale de functionare vor fi afisate la loc vizibil.




ARTICOLUL 18

(1) Instructiunile/procedurile tehnice interne pe baza carora se realizeaza conducerea
operativi a instalafiilor trebuie sa fie clare, exacte, sd nu permita interpretiri diferite pentru o
aceeasi situatie, sd fie concise §i sd confind date asupra echipamentului, metodelor pentru
controlul starii acestuia, asupra regimului normal si anormal de functionare si asupra modului de
actionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

(2) Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie si delimiteze exact fndatoririle
personalului cu diferite specialitafi care concurd la exploatarea, intrefinerea sau repararea
echipamentului si trebuie sa cupnndﬁ cel putin:

a) indatoririle, si i de deservire;
b) descrierea constructiei si functiondrii echipamentului, inclusiv scheme si schite
explicative;

c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor in conditiile unei exploatari normale
(manevre de pornire/oprire, manevre in timpul exploatdrii, manevre de scoatere si punere sub
tensiune);

d) reguli de prevenire si lichidare a avariilor;

e) reguli de anuntare si adresare;

f) enumerarea functiilor/meseriilor pentru care este obligatorie  Insusirea
ruciunii ii i p unui examen sau autorizarea;

g) masuri pentru asigurarea protectiei muncii.

(3) Instructiunile/procedurile tehnice interne se semneazd de coordonatorul locului de
muncd §i sunt aprobate de persoana din cadrul i de
desemnata n acest sens, menfionandu-se data intrarii in vigoare.

(4) Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de céte ori este
nevme. cemﬂcandu -se prm aplicarea sub semnatum a unei stampile "valabil pe anul......"

si arile se aduc la a sub p i obligat sd le
cunoasci si sa aplice instructiunea/procedura respectiva.
ARTICOLUL 19
(1) Fiecare operator care desfasoard una sau mai multe activitafi speclﬂce serviciului de

iluminat public trebuie si
interne.

) In vederea aplicarii prevederilor alineatului (1) toti operatorii vor intocmi liste cu
instructiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munca. Lista
instructiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dupi caz, cel putin:

a) instructiuni/proceduri tehnice interne generale;

b) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor principale, dupa caz:

- refelele de transport si distributie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului
public;

- instalatii de masura si automatizare;

- instalatiile de comanda, semnalizari §i protectii;

c) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

d) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

e) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii §i automatizari;

f) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrarilor de intrefinere.

ARTICOLUL 20

(1) In instructiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisd schema normald de
functionare a fiecdrui echipament si pentru fiecare instalatie, mentionandu-se si celelalte scheme
admise de functionare a instalatiei, diferite de cea normala, precum §i modul de trecere de la o
schemi normala la altd variantd.

(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normald a elementelor componente.

s i si sa aplice i iuni/proceduri tehnice



3) Abaterxle de la func;lonarea in schemd normala se 4proba de conducerea tehnica a
in tele operative ale p i de deservire.

ARTICOLUL 21

Personalul angrenat in desfasurarea serviciului va fntocmi zilnic situatii cu datele de
exploatare, daci acestea nu sunt inregistrate 5i memorate prin intermediul unui sistem informatic.
Datele memorate in sistemul informatic sau cele intocmite de personalul operativ reprezinta
forma primara a evidentei tehnice.

ARTICOLUL 22
operativi si evidentele tehnice trebuie i zilnic de tehnic
lerarhnc superior, care va dlspune mésunle necesare pentru eliminarea eventualelor defecte si

in jilor sau pentru cresterea eficientei si siguranei
in exploatare.

SECTIUNEA a 3-a
Indatoririle personalului

ARTICOLUL 23

(1) Personalul de deservire se compune din tofi salariafii care deservesc instalafiile aferente
infrastructurii - serviciului de_iluminat public avind ca_sarcina de serviciu principala
il §i de manevre in mod nemijlocit la un echipament, intr-o
mstala‘pe sau intr-un ansamblu de instalatii.

(2) Subordona:ea Pe linie operauva si tehnico-administrativd, precum si obligatiile,
de deservire operativa se trec in fisa postului si in

si
regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de munci in care este necesara desfasurarea activitafii se stabilesc de operator
in procedurile propnl in func;n-. de

a) gradul de per ai iilor si al i tehnol.

b) gradul de automatizare a instalatiilor;

c) gradul de siguranta necesar in asigurarea serviciului;

pravegheri

e) existenta unui sistem de isie a datelor si a posibilitatilor de a
de la distanta;

f) posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor si avariilor.

(4) In functie de condifiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca
personalul sd-si indeplineasca atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaii
amplasate n locuri diferite.

(5) Principalele lucrari ce trebuie cuprinse in fisa postului personalului de deservire, privitor
la exploatare si executie, constau in:

a) supravegherea instalafiilor;

b) controlul curent al instalatiilor;

c) executarea de manevre;

d) lucrari de intrefinere periodica;

e) lucrari de intrefinere neprogramate;

f) lucréri de interventii accidentale.

ARTICOLUL 24

(1) Lucrarile de xmretmere periodice sunt cele prevzzu[e m instructiunile furnizorilor de

i tehnica si in ile tehnice interne si
se executd, de reguld, fard mlreruperea furnizarii serviciului.
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(2) Lucridrile de intrefinere curentd neprogramate se executd in scopul prevenirii sau
elimindrii deteriordrilor, avariilor sau incidentelor §i vor fi definite in figa postului si in
instructiunile de exploatare.

SECTIUNEA a4-a
Analiza si evidenta incidentelor si avariilor

ARTICOLUL 25

(1) In scopul cresterii siguraniei in functionare a serviciului de iluminat i a continuitaii
acestuia, operatorii vor fntocmi proceduri de analizi operativd si sistematicd a tuturor
evenimentelor nedorite care au loc in i iile de iluminat, ili masuri privind
cresterea fiabilitdfii echi lor si i atai activitafii de
exploatare, intrefinere, reparafii si cresterea nivelului de pregatire si disciplina a personalului.

(2) Evenimentele ce se analizeazi se referd, in principal, la:

a) defectiuni curente;

b) deranjamente din refelele de transport si de distributie a energiei electrice, indiferent daca
acestea sunt destinate exclusiv instalatiilor de iluminat sau nu;

c) incidentele si avariile;

d) limitarile ce afecteazd continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de
anumite situatii existente la un moment dat.

ARTICOLUL 26

(1) Deranjamentele din refele de transport si distribufie a energiei electrice sunt acele
defectiuni care conduc la intreruperea iluminatului public alimentat de la o ramura a refelei de
transport sau dintr-o refea de distributie care asigurd iluminatul unui singur obiectiv cultural,
parc, alei, tunel pod sau altele asemenea.

(2) D constau in voitd sau oprirea forfatd a unui echipament sau
instalaie, care nu influenteazi in mod substantial asupra calitatii serviciului, fiind caracteristice
echipamentelor si instalaiilor anexa.

ARTICOLUL 27

Se iderd incidente ur

a) declansarea prin protecfie sau oprirea voitd a instalatiilor ce fac parte din sistemul de
iluminat, indiferent de durata, dar care nu indeplinesc conditiile de avarie;

b) parametrilor lumi ici sub limitele stabilite prin reglementri, pe o durata
mai mare de 15 minute, ca urmare a defectiunilor din instalafiile proprii.
ARTICOLUL 28

id

Prin exceptie de la art. 27 nu se incidente ur

a) iesirea din functiune a unei instalafii ca urmare a actionarii corecte a elementelor de
protectie si i in cazul unor i care au avut loc intr-o alta instalatie, iesirea
din func;iune fiind consecinta unui incident localizat si inregistrat in acea instalatie;

b) iesirea din funcfiune sau retragerea din exploatare a unei instalafii sau parti a acestela
datorita unor defectiuni ce pot sa apara in timpul i arilor profilactice,
scopului acestora;

¢) iesirea din functiune a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia, daca a fost
fnlocuit automat cu rezerva, pnn funcnonarea corecta a anclangarii automate a rezervei, si nu a
avut ca efect

d) retragerea accidentald din functiune a unei instalafii sau a unui element al acesteia in
scopul elimindrii unor defectiuni, daci a fost inlocuit cu rezerva si nu a afectat calitatea
serviciului prestat;

e) retragerea din exploatare in mod voit a unei instalatii pentru prevenirea unor eventuale
accidente umane sau calamitati;




f) intreruperile sau i itati ite In scris cu

ARTICOLUL 29

Se iderd avarii

a) intreruperea accidentald, totala sau parfiald a 1lummalulux publlc pentru o perioadd mai
mare de 4 ore, cu exceptia celui arhi 51 5

b) Intreruperea accidentald, totald sau partiald a i i arhi al i

ornamental-festiv pe o perioada mai mare dect limitele prevazute in contracte;

c) defectarea sau iesirea accidentala din funciune a unor instalaii sau subansambluri din
instalatiile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu
10% pe o durata mai mare de 24 de ore;

d) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a unor instalatii de iluminat, indiferent de
efectul asupra beneficiarilor, daca fac ca acestea s rimana indisponibile pe o duratid mai mare de
72 de ore;

e) dacé pe durata desfasurarii evenimentului, ca urmare a consecinfelor avute, acesta f§i
schimba categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va incadra
pe toatd durata desfasurrii lui in categoria avariei.

ARTICOLUL 30

(1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat dupd producerea
evenimentelor respective de catre factorii de raspundere ai operatorului, de regula, impreuna cu
cei ai autoritailor administratiei publice locale.

(2) Operatorul are obligatia ca cel pufin trimestrial s informeze autoritatile administratiei
publice locale sau, dupa caz, asociatia de dezvoltare comunitara asupra tuturor avariilor care au
avut loc, concluziile analizelor si mésurile care s-au luat.

ARTICOLUL 31

(1) Analiza incidentelor §i avariilor trebuie finalizata in cel mult 5 zile de la lichidarea
acestora.

(2) Analiza fiecarui incident sau avarie va trebui s aiba urmatorul continut:

a) locul i momentul aparitiei incidentului sau avariei;

b) situatia Tnainte de incident sau avarie, daca se functiona sau nu in schema normala, cu
indicarea abaterilor de la aceasta;

c) cauzele care au favonzat aparifia §i dezvoharea evenimentelor;

d) descrierea 4 a tuturor pe baza di; rapoartelor,
Inregistrarilor computerizate i declaratiilor personalului;
) manevrele efectuate de personal in timpul arii si lichidarii

f) efectele produse asupra instalaiilor, daca a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea
deteriorarii;

g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de intrerupere, valoarea
pagubelor estimate sau alte efecte;

h) stadiul verificarilor p ice, reviziile si iile pentru echij sau
care nu au funcfionat corespunztor;

i) cauzele tehnice §i factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de
evenimente;

j) modul de a i cu ocazia i i si modul de respectare a
instructiunilor;

k) influenta schemei tehnologice sau de functionare in care sunt cuprinse instalatiile afectate
de incident sau avarie;

1) situatia procedurilor/i iunilor de si reparafii §i a cunoasterii lor, cu
i lipsurilor sia incalcari ale celor existente;
m) misuri tehnice §i organizatorice de p ire a unor i And cu

stabilirea termenelor si responsabilitafilor.
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(3) In cazul in care pentru limurirea cauzelor si consecingelor sunt necesare probe, incercari
sau obfinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau
avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

(4) In cazul in care in urma analizei rezulta ca evenimentul a avut loc ca urmare a proiectarii
sau montdrii instalatiei, deficiente ale echipamentului, calitatea slabd a materialelor sau datoritd
actiunii sau inactiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau in legaturd cu instalafia sau
echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicati pentru punct de
vedere.

(5) Analiza avariei sau mcndemu]ux se face la mve]u[ operalorulul care are in gestiune
instalafiile respective, cu de sifsau a

i, dupa caz, ici acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a
autoritafii administra;iei publice locale.

(6) Daca avaria sau incidentul afecteaza sau mﬂuen;eaza functionarea instalatiilor aflate in
administrarea altor operatori sau agenti i care analiza va solicita
de la acestia transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor datelor §i informatiilor necesare
analizarii avariei sau incidentului.

ARTICOLUL 32

(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneazd fntr-un formular tip
denumit "figa de incident", iar la exemplarul care riméne la operator se vor anexa documentele
primare legate de analiza evenimentului.

(2) Continutul minim al fisei de incident va fi in conformitate cu prevederile art.31 alin.(1).

ARTICOLUL 33

(1) In vederea satisfacerii in conditii optime a necesitatilor comunitatii locale, operatorii vor
urmari evidentierea distincta a intreruperilor si limitérilor, a duratei si a cauzelor de intrerupere a
utilizatorului si a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze in
instalatiile tertilor, daca au afectat funcfionarea instalatiilor proprii.

(2) Situatia centralizatoare privind aceste intreruperi sau limitéri se va transmite trimestrial
autoritafii administratiei publice locale.

ARTICOLUL 34

(1) Analiza deteriorarii echipamentelor se face in scopul determindrii indicatorilor de
fiabilitate ai acestora in conditii de exploatare.

(2) Pentru evi delermrénlor de echi care au avut loc cu ocazia incidentelor

sau- avariilor, analiza se face cu analiza i i sau avariei pentru fiecare

in parte, a intr-un formular-tip denumit "figd pentru
echipament deteriorat”, care se anexeazi la fisa incidentului.

(3) Pentru evi i deteriorarii i ca urmare a incercarilor profilactice,

‘manipularii, reparatiilor sau intrefinerii ii la timp a iilor sau

reviziilor planificate, a scoaterii din funcfiune a acestor echipamente sau a instalaiei din care fac
parte si care au fost inlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a facut aceasta inlocuire) i
care au avut loc in afara evenimentelor incadrate ca incidente sau avarii, operatorul va {ine o
evidenta separata pe tipuri de echipamente si cauze.

(4) Evidentierea defectiunilor si deteriordrilor se face si in perioada de probe de garantie si
punere in funcfiune dupa montare, inlocuire sau reparatie capitala.

ARTICOLUL 35

(1) Fisele de incidente si de i deteriorat intd primare pentru
evidenta statistica i aprecierea realizarii indicatorilor de performanta.

(2) Pastrarea evidentei se face la operator pe toatd perioada cat acesta opereaza, iar la
incheierea activitatii de operare se aplicd prevederile art. 15 alin. (4).




SECTIUNEA a 5-a
o . _ . i

ARTICOLUL 36
(1) Pentru cresterea siguranei in functionare a serviciului de iluminat public i a asigurarii
continuitafii acestuia, operatorii vor intocmi pmceduri prin care se instituie reguli de efectuare a

in i iile apar{indnd si i de iluminat public.
(2) Procedurile previdzute la alin. (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului
regulament.
ARTICOLUL 37
Manevrele in instalafii se executa pentru:
a) ifi i i de i ai iilor sau i de instalatii ﬂmd
determinate de necesitatile obiective de adaptare a i ii la cerintele utili

realizarea unor regimuri optime de functionare, reducerea pierderilor etc. avand un caracter
frecvent si executindu-se mereu la fel, denumite manevre curente;

ifi configurafiei i iilor sau grupurilor de instalafii fard ca acestea sa aiba
un caracter frecvent sau periodic, precum si cele care au drept scop retragerea din exploatare a
echipamentelor pentru lucriri sau probe si redarea lor in exploatare, denumite manevre
programate;

c) izolarea i i defect si ili ircuitului i hnologic al
iei sau i de instalafii tate, cu ocazia aparitiei unui incident, denumite
manevre de lichidare a incidentelor.
ARTICOLUL 38
in sensul i nu sunt id manevre in instalafii modificarile

regimurilor de functionare care au loc ca urmare a actiunii sistemelor de automatizare si protectie
sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instruciunilor de
exploatare, fara modificarea schemei de functionare aprobate.

ARTICOLUL 39

(1) Persoana care concepe manevra trebuie si cunoasci instalafia fn care se vor executa
operatiile cerute de manevra, sa dispuna de schema detaliata corespunzatoare situaiei din teren
si schema tehnologicé de executare a manevrei.

(2) Manevrele trebuie concepute astfel ncat:

i iilor in cadrul sa asigure normala a acestora;

b) trecerea de la starea initiald la starea finald doritd sa se facd printr-un numar minim de
operatii;

¢) ordinea de succesmne a operawlor trebuie sa mba in vedere respectarea procesului
tehnologic stabilit prin de a sau a i la care se
executd manevra;

d) sa fie analizate toate implicaiile pe care fiecare operatie le poate avea att asupra
instalatiei in care se executd manevra, cat §i asupra restului instalagiilor legate tehnologic de
aceasta, In special din punctul de vedere al sigurantei in exploatare;

€) manevra si se efectueze intr-un interval de timp cit mai scurt, stabilindu-se operaiile
care se pot executa simultan fard a se condifiona una pe alta, in functie de numarul de executanti
si de posibilitatea supravegherii directe de citre responsabilul de manevra;

f) s se {ind seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii;

g) fiecare operatie de acfionare asupra unui element prin comandi de la distanta sa fie
urmatd de verificarea realizarii acestei comenzi sau de verificarea reali efectului
corespunzator.




ARTICOLUL 40
in instalatii se 4 numai pe baza unui document scris, denumit n

continuare foaie de manevr, care trebuie sa confina:

a) tema manevrei;

b) scopul manevrei;

) succesiunea operatiilor;

d) notatii in legdtur cu dispunerea si indeplinirea operatiilor;

e) persoanele care executé sau au legatura cu manevra si responsabilitatile lor.

ARTICOLUL 41

Dupa scopul manevrei, foaia de manevra poate fi:

a) foaile de manevrd permanentd, al carei confinut este prestabilit in
instructiunile/procedurile tehnice interne, putandu-se folosi la:

- manevre curente;

- anumite manevre programate, cu caracter curent;

- anumite manevre in caz de incident, avand un caracter curent;

b) foaie de manevra pentru manevre programate, al carei confinut se intocmeste pentru

de lucrari sau si care prin sau necesitd o succesiune
de operatii ce nu se incadreaza in foile de manevra permanente.
ARTICOLUL 42

Prin exceptie de la art. 40, manevrele cauzate de accidente se executa fara foaie de manevra,
iar cele de lichidare a incidentelor se executa pe baza procedurilor/instructiunilor de lichidare a
incidentelor.

ARTICOLUL 43

(1) Intocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevra se fac de catre persoanele
desemnate de operator, care au pregitirea necesard §i asigurd executarea serviciului operativ §i
tehnico-administrativ.

(2) Nu se admite verificarea si aprobarea foilor de manevri telefonic.

(3) In functie de necesitate, la foaia de manevrd se anexeazi o schemd de principiu
referitoare la manevra care se efectueaza.

(4) Foaia de manevrd intocmitd, verificatd §i aprobatd se pune in aplicare numai in

momentul in care existd ap pentru manevrei la echij instalatia sau
ansamblul de instalatii in cauz, conform procedurilor aprobate.
curente, sau acci pot fi inifiate de persoane previzute in

procedurile aprobate si care raspund de necesitatea efectudrii lor.

(6) Executarea manevrelor in cazul lucrarilor normale, programate, probelor profilactice
trebuie realizatd astfel incdt echipamentul s nu fie retras din exploatare mai devreme decat este
necesar si nici s nu se intarzie admiterea la lucru.

ARTICOLUL 44

(1) Manevra inceputa de personalul nominalizat in foaia de manevra trebuie terminatd, de
reguld, de acelasi personal, chiar daca prin aceasta se depaseste ora de terminare a programului
normal de muncd, in conditiile legii.

(2) Exceptiile de la dispozitiile alin. (1) vor fi previzute in regulamentele proprii ale
serviciului de iluminat public.

(3) Fiecare operator va stabili prin decizie si interna cu
ce se executd pe baza de foi de manevrd permanente sau pe bazd de instructiuni/proceduri
tehnice interne.

ARTICOLUL 45

(1) Darea in a i tate se face conform instructiunilor de

si/sau ale i i de echi
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executd montajul cu partici i de expl al

ARTICOLUL 46

(1) In cazul executirii manevrelor pe baza unor foi de manevra, nu este necesara inscrierea
in evidentele operative a dispozitiilor sau aprobarilor primite, a operafiilor executate, a
confirmarilor facute, toate acestea operandu-se in foaia de manevra.

(2) Dupa terminarea manevrei se vor inscrie in evidenfele operative ale instalafiei
executarea acestora conform foii de manevrd, ora inceperii §i termindrii manevrei, starea
operativi, configuratia etc., in care s-au adus echxpamentele respecuve precum $1 orele la care s-
au executat operatiile care prezinta importanta in sau
ansamblurilor de instalatii.

(2) In peri de probe, si iile respective cad in sarcina izatiei care

SECTIUNEA a 6-a
Conditii tehnice de desfasurare a serviciului de iluminat public

ARTICOLUL 47

(1) Tluminatul public stradal se realizeazd pentru iluminatul ciilor de circulaie publici,
strdzi, trotuare, piefe, intersectii, parcari, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje sub si
supraterane.

(2) Nluminatul public se va realiza de reguld cu surse de lumind/lampi cu descércari in
vapori de sodiu la fnalta presiune pentru toate tipurile de cai de circulatie principale si secundare.
Pentru anumite cai de circulafie inguste, din zonele declarate istorice ale localitafilor, unde se
doreste o redare foarte bund a culorilor, se pot utiliza surse de lumind/ldmpi cu sodiu la fnaltd
presiune alb sau surse de lumin&/lampi fluorescente compacte de culoare calda [T(c) = 2700 K].

(3) In sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumind/lampi cu descércari, cu
exceptia céilor de circulatie declarate ca avand caracter istoric, unde se pot folosi surse de
lumin&/ldmpi cu incandescen{d pentru pastrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se
doreste a fi scos in evidenta.

4 public se i prin celor mai adecvate tehnologii, cu
respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRIL.

(5) Alegerea surselor de lumina se face in functie de eficacitatea luminoasa si de durata de
functionare a acestora, astfel incat costurile de exploatare s fie minime.

ARTICOLUL 48

(1) n zonele urbane, corpurile de luminat se amplaseaza pe stdlpi sau suspendat in axa
drumului ori, daca conditiile tehnice nu permit, pe cladiri, cu acordul proprietarilor.

(2) In cvartale de locuinge si in parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de
iluminat cu distributie directd, semidi sau directd-indirectd, dupa caz.

(3) Din motive estetice si de securitate, refeaua de alimentare cu energie electrica se va
realiza de reguld subteran §i numai in cazuri particulare, cand conditiile tehnice nu permit,
aerian.

@ fn cazul alimentdrii cu energie electricd prin refea subterand, corpurile de iluminat
montate pe stalpi vor fi racordate la refeaua de alimentare cu energie electricd fn unul dintre
urmétoarele moduri:

) prin mangon de derivatie, montat la baza fiecarui stalp;

b) prin cleme de intrare-iesire in niga stalpului sau cutie de intrare-iesire, montata la baza
fiecarui stalp, prevazindu-se si asigurarea locala a derivatiei.

ARTICOLUL 49

(1) In cazuri bine justificate si cu aprobarea autoritatilor administraiei publice locale sau a
asociatiei de dezvoltare comunitara, se admite scaderea uniformita{ii normate prin trecerea de la
o categorie de trafic la cea imediat inferioara.




(2) in cazul reglajului in trepte, nivelul de iluminat sau luminanta, dupi caz, trebuie s poata
fi redus sau ridicat la tofi stalpii simultan §i in aceeasi masura prin conectare si deconectare
comandate in trepte.

ARTICOLUL 50

Corpurile de iluminat folosite la reali: ilumis i vor fi alese {inandi cont de
caracteristicile tehnice, care trebuie s fie conforme cu:

a) destinatia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;

b) conditiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;

c) conditiile de montaj pe stélpi, suspendat, cu racordare la refea;

d) protectia impotriva electrocutarii;

e) condiiile de exploatare - vibrafii, socuri mecanice, medii agresive;

f) randamentul corpurilor de iluminat;

g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;

h) cerinfele estetice si arhitecturale;

i) do(area cu accesorii pentru amehorarea factorului de putere;
sif

i) e

ARTICOLUL 51

(1) La realizarea iluminatului public se va urméri minimizarea puterii instalate pe kilometri
de strada, optimizandu-se raportul dintre inalfimea de montare a surselor de lumina cu distanfa
dintre stalpi, ludndu-se n calcul luminaniele sau ilumindrile, dupa caz, si curbele de distributie a
intensitatii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.

(2) Distributiile de intensitate luminoasa ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:

a) pentru iluminatul ciilor de circulaie principale si secundare: exclusiv direct;

b) pentru iluminatul unor cii de circulatie cu circulatie auto interzisd sau alei din zonele
blocurilor de locuinte sau zone rezidentiale sau parcuri: idirect sau direct-indirect (in special
parcuri).

ARTICOLUL 52

(1) Huminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stalpi special
destinati acestui scop i doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic
sau nu se justificd economic ccrpunle de iluminat se pot monta pe | stalpii retelei de distributie a
energiei electrice, in cu care toate aspectele cu privire la
asigurarea conditiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabila a
drepturilor §i obligatiilor tuturor pértilor implicate, incheiat intre autoritdfile administratiei
publice locale si proprietarul sistemului de distributie a energiei electrice.

(2) In zonele cu arhitectura speciald, iluminatul se va realiza conform conditiilor existente si
cerintelor utilizatorului.

ARTICOLUL 53

Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stalpi se realizeaza {inandu-se cont de:

a) tipul corpului de iluminat;

b) importan{a caii de circulafie pe care se monteaza;

c) tipul stalpului;

d) cerintele de ordin estetic impuse.

ARTICOLUL 54

Realizarea iluminatului public in zonele de interes deosebit, cu cerinfe estetice si
arhitecturale, se va face prin proiectarea si realizarea de solutii specifice, unicate, adaptate
fiecarui caz in parte, conform infelegerilor dintre utilizator i operator.

ARTICOLUL 55

(1) De regula, programul de functionare va fi asigurat prin comandd automatd de
conectare/deconectare a iluminatului public.

(2) Programul de functionare a iluminatului public va tine cont de:




a) longitudinea localitafii;

b) luna calendaristica;

c) ora oficiala de vara;

d) nivelul de luminanta sau de iluminare necesar, corelat cu conditiile meteorologice.

ARTICOLUL 56

fn cazul instalatiilor de iluminat public montate pe aceiasi stalpi pe care este montata si o
alta instalatie de transport sau distribufie a energiei electrice, conectarea/deconectarea
iluminatului public va fi realizat prin utilizarea uneia dintre urmétoarele solutii:

a) acfionare manuald, prin prevederea unui intrerupétor manual la cutia de distributie a
postului de transformare care alimenteaz3 refeaua de distribuiie a energiei electrice;

b) actionare automata, prin prevederea unui dispozitiv automat care acfioneaza contactorul
refelei de iluminat seara si dimineata, in cutia de distributie a postului de transformare care
alimenteaza refeaua de distributie a energiei electrice;

¢) actionare automata individuald, prin utilizarea unui releu cu fotorezisten{a care echipeaza
fiecare corp de iluminat. Aceastd variantd va fi utilizatd in mod deosebit pentru corpurile de
iluminat amplasate in puncte izolate.

ARTICOLUL 57
(1) Echipamentele si aparatura folosite pentru realizarea sns(emelor de iluminat public vor
respecta dispozitiile legale in vigoare privind eval lor si conditiile de

introducere pe piata a acestora, asigurdndu-se utilizarea rapuna]a a energiei electrice §i
economisirea acesteia.

(2) Distanta dintre sursele luminoase va fi stabilita in functie de inilfimea de montare a
acestora, asigurandu-se uniformitatea iluminatului in limitele normate.

(3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua masuri pentru fmbunatafirea factorului
de putere la acele instalatii de iluminat public care necesita aceasta operatiune.

ARTICOLUL 58

(1) Retelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate in solutie buclata, cu
functionare radiala. Punctele de separafie se amenajeazi in tablouri (nige) speciale ce vor fi
amplasate pe zidurile cladirilor invecinate sau in cutii amplasate la baza stélpilor.

(2) Refelele electrice realizate prin montaj aerian se executa din conducte electrice izolate
torsadate.

(3) Linia electricd pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordeaza dintr-un tablou
de distributie, care poate fi:

a) tabloul de distributie din postul de transformare medie/joasi tensiune;

b) cutia de distributie supraterana sau subterana;

c) cutia de trecere de la linia electrica la linia electrica

(4) Pe cii de circulaie cu trafic redus si foarte redus, alimentarea cu energie electrica a
sistemului de iluminat public se realizeazi cu refea electricd monofazata sau trifazata, care poate
fi pozatd impreuni cu refeaua electric de alimentare a consumatorilor casnici.

(5) Pe cii de circulatie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrici a
sistemului de |lumma( public se realizeaza cu refea electnca mfaza!a. asigurandu se posibilitatea
reducerii partiale a ilumi public, ind sau ilumindri

(6) Pe aleile dintre blocunle cvartalelor de locum;e se pot monta stalpi de fnalfime mica
ntre 3 i 6 m.

(7) In parcuri, alimentarea cu energie electrica se va realiza numai prin montaj subteran.

ARTICOLUL 59

(1) Tn localitagile urbane cu mai multe puncte de alimentare a refelei sistemului de iluminat
public, operatorul va realiza scheme prin care sa se realizeze comanda sistemului de iluminat
dintr-un singur loc, secvential, urmdrindu-se obfinerea unui grad ridicat de fiabilitate a
sistemului.
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(2) Operatorul impreuna cu furnizorul de energie electrica vor stabili numarul maxim de
conectoare in cascada pentru a mentine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

(3) In oragele mari, cu numeroase puncte de alimentare cu energie electrici a sistemului de
iluminat public, operatorul va realiza sistemul centralizat de comanda al cascadelor.

(4) Legitura dintre punctele centrale de comanda si punctele de executie - cascadele trebuie
sa aiba rol atat de comanda, cat §i de semnalizare a existentei tensiunii la sfarsitul tuturor
cascadelor.

ARTICOLUL 60

(1) In sistemele de iluminat public, protectia contra electrocutarilor se va realiza prin
legarea la nulul de protectie, conform standardelor in vigoare.

(2) Conductorul de nul al refelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega in
mod obligatoriu la pAmant.

(3) Instalatia de legare la pamant care deserveste refeaua de legare la nul va fi dimensionata
astfel ca valoarea rezistentei de dispersie fatd de pamant, masurata in orice punct al refelei de
nul, sa fie de maximum 4 Q.

(4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor i legate la instalafia de protectie prin
legare la nul.

(5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicdndu-se una dintre urmatoarele
variante:

a) direct, printr-un conductor electric de nul de protectie, special destinat acestui scop, si
care va insoti conductele electrice de alimentare;

b) conectarea la instalatia de legare la pamant la care este legat nulul refelei.

(6) Ramificatiile de la reteaua de alimentare cu energie electrica la corpul de iluminat se vor
realiza din conductoare corespunzatoare ca tip de material si ca sectiune urmarindu-se realizarea
unui raport optim intre costurile de investitii si cele de exploatare.

ARTICOLUL 61

(1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stilpi va fi aleasa in functie de tipul
corpului de iluminat, de importanta ciii de circulaie pe care se monteaza, de tipul stalpului si de
ceringele de ordin functional si estetic impuse.

(2) Corpurile de iluminat montate in locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor
trebuie sa prezinte un grad de protectie de minimum IK 08.

(3) Intrefinerea sistemelor de iluminat trebuie sa se facd in permanentd, prin curitarea
periodica a corpurilor de iluminat, conform factorului de menfinere luat in calcul la proiectare
astfel incat parametrii luminotehnici s nu scadd sub valorile admise intre douad operafiuni
succesive de intreinere.

(4) Realizarea unei uniformitai sati a repartifiei i i sau iluminarii, dupa
caz, pe suprafata cailor de circulatie se va asigura prin alegerea corecta a nal{imii de montare, in
functie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, avand ca referin{d standardul SR
13433:1999.

SECTIUNEA a 7-a
Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi si calitativi

ARTICOLUL 62

(1) In vederea realizarii unui serviciu de calitate i asigurarea condifiilor impuse de
necesitatea realizarii unui iluminat £ autoritafile inistraiei publice locale
trebuie sa aibd masurafi parametrii luminotehnici ai cailor de circulatie din localitate.

(2) Autoritatile administratiei publice locale sunt direct raspunzitoare de realizarea
parametrilor luminotehnici stabilifi prin prezentul regulament, avand ca referintd si standardul
SR 13433:1999.
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ARTICOLUL 63

(1) Instalatiile de iluminat public trebuie si asigure caracteristicile luminotehnice normate
necesare siguraniei circulatiei pe caile de circulatie, in functie de intensitatea traficului si de
reflectanta suprafetei caii de circulaie §i a zonei adiacente.

(2) Toate instalagiile de iluminat destinate circulatiei auto vor fi dimensionate conform
legislatiei internationale si nationale, in funcie de nivelul de luminan3, cu excepia intersectiilor
mari §i a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona in functie de iluminare.

(3) Parametrii luminotehnici ai instalatiei de iluminat public vor fi verificai de operator, la
preluarea serviciului, la punerea in functiune a unor extinderi §i periodic, pe parcursul
exploatarii.

(4) Mentinerea in timp a nivelului de iluminare sau lumman;a dupz caz, real)zal de sistemul
de iluminat public se asigurd prin 1 de ir b lampilor
uzate, curafarea lampilor si a corpurilor de iluminat.

(5) Parametrii cantitativi sunt:

a) nivelul de luminant3, pentru cile de circulatie auto;

b) nivelul de iluminare, pentru intersectii, piete, sensuri giratorii, zone pietonale, piste
pentru biciclete.

(6) Parametrii calitativi sunt:

a) uniformitatea pe zona de calcul;

b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice in cdmpul vizual central si periferic.

ARTICOLUL 64

(1) Huminatul pietelor si al intersectiilor se va realiza astfel incat nivelul de iluminare sa fie
mai ridicat cu 50% fati de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentd in intersectie, avand ca
referintd standardul SR 13433:1999.

(2) Tluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizeaza astfel incat
nivelul de iluminare si fie cu 50% mai ridicat fatd de strada cu nivelul cel mai ridicat, avand ca
referintd standardul SR 13433:1999.

(3) Nluminatul intersectiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cat mai
aproape de unghiurile intersectiilor.

(4) Tluminatul intersectiilor dintre strazile principale si cele secundare se va realiza prin
amplasarea corpurilor de iluminat pe caile de circulaie principale in fata cailor de circulajie

cu care se i acest mod de a corpurilor de iluminat constituind
un punct de semnalizare pentru circulatia rutiera.
ARTICOLUL 65

(1) Tluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decét
nivelul partii carosabile a ciii de circulatie respective, potrivit factorului "raport de zoni
alaturatd" rezultat din proiectare, avand ca referinta standardul SR 13433:1999.

(2) Huminatul spatiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumina
care asigura un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

ARTICOLUL 66

(1) Tluminatul podurilor si pasajelor se va realiza cu surse de lumina care trebuie sa asigure
o luminantd egala cu cea realizata pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de
protectie IP 65, pentru marirea timpului de buna functionare.

(2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasi a capetelor podurilor prin marirea
nivelului mérimii de referina cu 50% si, suplimentar, marcarea structurii constructiei.

ARTICOLUL 67

(1) Iluminatul cailor de circulatie in panta se va realiza cu micsorarea distantei dintre
sursele de lumina proportional cu unghiul de inclinare al pantei i progresiv spre varful pantei, in
aga fel Incat sa se obtina o crestere a nivelului marimii de referin{a cu 50%.



(2) Pentru iluminatul curbelor de circulatie, corpurile de iluminat se vor amplasa fntr-o
dispunere care sa asigure ghidajul vizual.

(3) Stalpii de sustinere a corpurilor de iluminat se amplaseazd, in cazul iluminatului
unilateral, pe partea exterioara a curbei, distana dintre acestia micsorandu-se in functie de cat de
accentuatd este curba, care s conducd la o majorare cu 50% a nivelului méarimii de referinga.

(4) In cazul intersectiilor unor cii de circulatie cu niveluri de luminanta diferite, se va
asigura trecerea graduala de la un nivel de lumman;é la altul pe circa 100 m pe calea de circulaie
mai putin iluminat, pentru ad: f si la trafic.

ARTICOLUL 68

(1) Tluminatul trecerilor de pietoni se realizeaza cu un nivel de luminan{d cu 50% mai
ridicat decat cel al cdii de circulatie respective, evitAndu-se schimbarea culorii care produce soc
vizual i estetic perturbator.

(2) Tn imediata apropiere a trecerilor de pietoni si a intersectiilor nu se vor amplasa reclame
luminoase care prin efectul de schimbare a culorii si/sau prin variafia intensitafii luminoase sa
distraga atenua conducalonlor de VCthlIlE sau a pietonilor.

se prin unui corp de iluminat in imediata apropiere a
trecerii de pietoni sau trecerii in apropi locului de di a corpurilor de
iluminat.

(4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel incat si se asigure iluminarea
pietonilor din sensul de circulatie.

(5) Numinatul trecerilor de pietoni trebuie si aibd in vedere un indice de orbire cat mai
scazut.

(6) La trecerile de pietoni unde in mod frecvent au loc accidente de circulatie, in perioada in
care este necesard functionarea instalafiilor de iluminat nivelul de luminan{d menionat la alin.
(1) se poate mari pani la 100%.

ARTICOLUL 69

(1) Relatiile dintre marimile geometrice ale instalafiei de iluminat si caracteristicile electrice
si luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel incat sa rezulte soluii optime din punct de
vedere tehnic si economic.

(2) Inilfimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculeazi in functie de fluxul
luminos al surselor de lumina i de gradul de concentrare a distributic i
acestora, astfel incét si se asigure uniformitatea normati si limitarea fenomenului de orbire.

(3) In cazul in care inalfimea stalpilor este data de situafia existentd in teren si din calcule
rezultd necesitatea schimbdrii acesteia se vor alege solutiile cele mai economice rezultate din
inlocuirea stélpilor existenti, suprainilfarea celor existenti, modificarea fluxului luminos,
montarea unor stalpi suphmentan modificarea gradului de concentrare a distributiei luminoase,
astfel Incat sa se asigure si limitarea i de orbire.

(4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, in piefe §i intersectii sursele de lumina si
corpurile de iluminat se monteaza la indltimi cu unghiuri de protectie corespunzatoare.

(5) Pozitionarea corpurilor de iluminat pentru ciile de circulatie auto se va determina printr-
0 analizé care trebuie si prevind fenomenul de orbire.

(6) Corpurile de iluminat trebuie sa asigure o distributie exclusiv directd a fluxului luminos
cétre calea de circulatie runer£

(7) Tipul si di se vor alege pe
de fntrefinere si arhitecturale.

(8) In functie de tipul corpului de iluminat, distanta dintre corpurile de iluminat se alege in
funcgie de fnal{imea de montare a acestora, asigurandu-se uniformitatea iluminatului conform
normelor Uniunii Europene, astfel incat si se reducd numérul de stalpi/km §i numarul de corpuri
de iluminat/km, avand ca referinta standardul SR 13433:1999.




ARTICOLUL 70

(1) In cazul in care stalpii pe care se monteaza corpurile de iluminat, apartindnd sistemelor
de iluminat rutier, sunt situati intre copacii plantati pe partile laterale ale strazii, se va adopta o
solufie de iluminat corespunzatoare astfel incat in perioada in care coroana copacilor este verde,
fluxul luminos sa fie astfel distribuit fncat sa se asigure o distribufie uniforma a luminantei, fara
ca pe carosabil s apard pete de lumind §i umbre puternice generatoare de insecuritate i
disconfort.

(2) In functie de vegetatia existentd in zona adiacentd cailor de circulatie si de sistemul de
iluminat ales, corpurile de iluminat se amplaseaza astfel incét distributia fluxului luminos sa nu
se modifice. In acest sens, coronamentul arborilor se ajusteaz periodic pentru a nu apérea o
neuniformitate a fluxului luminos.

ARTICOLUL 71

Pozitionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cit mai mic astfel
fncat s se realizeze o dirijare corespunzitoare a fluxului luminos citre carosabil §i pentru ca acel
corp de iluminat s nu produci orbirea participantilor la circulafia rutierd sau pietonala,
asigurandu-se in acelasi timp si uniformitatea necesar.

ARTICOLUL 72

(1) Tluminatul ciilor de circulatie foarte late, prevazute cu arbori de dimensiuni medii, se va
realiza prin amplasarea surselor de lumina in linie cu arborii si nu in spatele lor; coronamentul
arborilor trebuie sd nu modifice distributia fluxului luminos, iar vegetafia trebuie ajustatd
periodic.

(2) In cazul arborilor de indlfime mic4, se va utiliza distribufia axiald a corpurilor de
iluminat.

(3) n cazul arborilor de nalfime mare sursele de lumina se vor amplasa sub coroand, la
nivelul ultimelor ramuri, daca in urma calculelor rezulta ca solufia este acceptabila.

(4) Pentru ciile de circulatie cu arbori pe ambele périi se va utiliza, de regula, iluminatul de
tip axial.

(5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regula, cu corpuri de iluminat montate pe
stalpi avand o fnal{ime de 3-6 m de la sol.

ARTICOLUL 73

(1) Iluminatul tunelurilor se va asigura si va functiona in bune conditii si in timpul zilei.

(2) La intrarea in tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminant3, nivelurile scizand de
la exterior spre interior, in trepte, raportul dintre doud trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1.

(3) Luminanta ce trebuie realizatd in diferitele puncte ale tunelului trebuie sa fie de
minimum:

a) 100 cd/mp in zonele de acces in tunel;

b) 10 cd/mp in zona de tranzitie a tunelului;

¢) 6 cd/mp in zona centrala a tunelului.

(4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub forma de
benzi continue, dispuse in lungul directiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul,
pentru a se evita fenomenul de licarire la care sunt supusi conducitorii auto si pentru a se asigura
ghidajul optic al acestora.

(5) In zona de apropiere si in zona de acces in tuneluri se vor asigura valori corespunzatoare
ale luminantei, pentru a se evita efectul de grota neagra.

ARTICOLUL 74

(1) Pe caile de circulafie, nivelul de luminan{a trebuie sa asigure perceperea obstacolelor si
detaliilor in mod distinct, n timp util §i cu siguranta.

(2) Pentru realizarea cerintelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce
trebuie percepute si fondul pe care se situeaza trebuie sa aiba valori cuprinse intre 0,2-0,5.
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(3) Nivelul de luminanfa va fi meninut in timp prin intrefincrea la perioade specificate a
instalafiilor de iluminat, ludndu-se masuri pentru inlocuirea lampilor uzate, curatarea lampilor si
a corpurilor de iluminat, asigurdndu-se factorul de menfinere stabilit in caietul de sarcini.

ARTICOLUL 75

(1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligatia de a executa modificirile necesare
n sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectarii conditiilor de iluminat, avand ca
referinta standardul SR 13433:1999.

(2) Conditiile de iluminat privind luminanta medie, uniformitatea generald a luminantei,
indicele de prag, uniformitatea longitudinald a luminantei, raportul de zona alaturata, luminanta
zonei de acces, raportul dintre luminanta la inceputul zonei de prag si luminanta zonei de acces,
luminanta zonei de tranzitie, luminanta zonei interioare, luminanta zonei de iesire, iluminarea
medie, uniformitatea generald a ilumindrii, iluminarea minima, dupa caz, vor avea valori cu
referin{a la standardul SR 13433:1999 pentru:

a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria ci de circulaie destinate traficului rutier;

b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

c) clasa sistemului de iluminat pentru ciile de circulatie destinate traficului pietonal si
pistelor pentru biciclete.

(3) La montarea in zona de i i de iluminat public
se va obfine in prealabil avizul operatorului serviciului de Llun'unat public privind sursele de
lumina utilizabile din punctul de vedere al ilumindrii maxime ii de culoare
corelatd, al culorii surselor de iluminat si al pozifionarii acestora fa;é de tmﬁcu] rutier, in vederea
evitdrii distragerii atentiei icipantilor la trafic si a izarii culorilor
cu cele utilizate la iluminatul public.

(4) Autoritatile administratiei publice locale elibereazi autorizatia de construire pentru
montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are
raspunderea corelarii surselor de iluminat pentru cresterea gradului de siguranta a circulatiei.

(5) Montarea corpurilor de iluminat pe cladiri, in gospodariile populaiei sau pe stalpii din
curtile agentilor economici in apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza
avizului autoritatii administratiei publice locale, care va verifica daca modul in care se realizeaza
montarea, tipul corpului de iluminat si/sau puterea acestuia poate sa produca fenomenul de orbire
al participantilor la trafic in localitati, in zonele in care nu se realizeaza iluminat public si mai
ales in afara acestora.

ARTICOLUL 76

(1) Pentru i unei uni itafi sati a repartifiei luminantei pe suprafafa
caii de circulatie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate incat sa asigure parametrii
luminotehnici normati, avind ca referina standardul SR 13433:1999.

(2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, in functie de cerintele si conditiile in
care se realizeaza iluminatul public, in unul dintre urmatoarele moduri:

a) unilateral;

b) bilateral alternat;

©) bilateral fafa in fafa;

d) axial;

e) central;

f) catenar.

ARTICOLUL 77

(1) Tluminatul public al cailor de circulatie va fi realizat {inandu-se cont de incadrarea in
clasele sistemului de iluminat, in functie de categoria si configuratia caii de circulatie, de
intensitatea traficului rutier si de dirijarea circulatiei rutiere, conform normelor in vigoare,
putand fi luate in considerare si standardele nationale.




(2) In mediul rural, caile de circulatie principale, cu exceptia drumurilor nationale, se pot
asimila, din punct de vedere al valorilor parametrilor luminotehnici, cu cile de circulatie cu
trafic mediu, iar ciile de circulatie secundare se pot asimila cu caile de circulatie cu trafic foarte
redus.

(3) Tipul corpurilor de iluminat i al armaturilor pentru iluminat se va stabili {indndu-se
cont ca durata de buna functionare sa fie de cel putin 10.000 de ore, cu exceptia cazurilor in care
se doreste o redare foarte buna a culorilor.

SECTIUNEA a 8-a
si Intreti i iilor de iluminat public

ARTICOLUL 78

in aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucrarilor curente de exploatare,
urmatoarea documentatie tehnicd va fi i anexd la hotararea de dare in administrare sau, dupa
caz, la contractul de delegare a gestiunii:

a) planul detaliat al instalatiilor de iluminat public pe care le are in exploatare, cu:

- posturile de transformare din care se alimenteaza refeaua de iluminat public;

- traseul refelei;

- punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;

- schema de actionare si a cascadei pentru automatd a i
- amplasarea corpurilor de iluminat, cu mdncarea !xpulu: i puterii lampii;
- locul de pentru reali festiv, cu indicarea punctelor

de alimentare, numarului lampilor si a puterii totale consumate;

b) documentatia tehnici pentru ciile de circulafie pe care sunt montate instalatiile de
iluminat public, impariita pe categorii de cai de circulafie, conform prevederilor art. 77, care
trebuie sa cuprinda:

- denumirea;

- lungimea si lafimea;

- tipul de Tmbracaminte rutiera;

- modul de amplasare a corpurilor de iluminat;

- tipul refelei electrice de alimentare;

- punctele de alimentare i conectare/deconectare;

- tipul corpurilor de iluminat, numérul acestora i puterea lampilor;

- tipul si distanta dintre stalpi, indl{imea de montare §i unghiul de fnclinare a corpurilor de
iluminat;

c) proiectele de executie a instalatiilor de iluminat, cu toate modificarile operate, breviarele
de calcul si avizele obfinute;

d) procesele-verbale de receptie, insotite de certificatele de calitate.

ARTICOLUL 79

Operatiile de exploatare vor cuprinde:

a) lucrari operative constand dintr-un ansamblu de operatii si activitati pentru supravegherea
p dai ii de manevre sau acci pentru i
deranjamentelor, urmarirea comportarii in timp a instalatiilor;

b) revizii tehnice constdnd dintr-un ansamblu de cperam si acllvnap de micd amploare
executate periodic pentru verificarea, cur.’agarea, reglarea, i T
unor piese, avdnd drept scop asi iilor pana la lucrare
planificata;

¢) reparatii curente constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor
programe, prin care se urmareste readucerea tuturor partilor instalagiei la parametrii proiectati,
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prin i tuturor iunilor si i irea partilor din instalatie care nu mai prezintd un
grad de fiabilitate corespunzator.

ARTICOLUL 80

in cadrul lucrarilor operative se vor executa:

a) interventii pentru i unor ji i la corpurile de iluminat §i
accesorii;

b) manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor porfiuni ale instalatiei
de iluminat in vederea executirii unor lucréri;
c) manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor
deranjamente;
d) receptia instalatiilor noi puse in functiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;
e) analiza starii tehnice a instalatiilor;
f) identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteazd instalatiile de
iluminat;
g) supravegherea defrisérii vegetatiei si inlaturarea obiectelor cazute pe linie;
h) controlul instalatiilor care au fost supuse unor condifii meteorologice deosebite, cum ar
ant puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciura,
i) acfiuni pentru pregdtirea instalafiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau
deosebite;
j) demontari sau demolari de elemente ale sistemului de iluminat public;
k) interventii ca urmare a unor sesizari.
ARTICOLUL 81
i lucrarilor de i de intreti ai iilor de iluminat public se va
face cu respectarea procedurilor specifice de:
a) admitere la lucru;
b) supravegherea lucrarilor;
c) scoatere i punere sub tensiune a instalatiei;
d) control al lucririlor.
ARTICOLUL 82
In cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmétoarele operatii:
a) revizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguran{d

etc.);

b) revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;

c) revizia liniei electrice apartinand sistemului de iluminat public.

ARTICOLUL 83

(1) La lucrarile de revizie tehnicd la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei
functionari se lucreaza cu linia electrici sub tensiune, aplicAndu-se madsurile specifice de
protectie a muncii in cazul lucrului sub tensiune.

(2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa urmatoarele operatii:

a) stergerea corpului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuald);

inlocui i isau a dacd existd o i

c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

ARTICOLUL 84

La intrefinerea i revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare se vor realiza urmétoarele operafii:

i e 5

b) inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;

c) inlocuirea, dupi caz, a usilor tablourilor de distributie;

d) refacerea inscriptiondrilor, daca este cazul.




ARTICOLUL 85

La revizia refelei electrice de joasa tensiune destinatd iluminatului public se realizeaza
urmdtoarele operatii:

a) verificarea traseelor si indepartarea obiectelor straine;

b) indreptarea stélpilor inclinafi;

c) verificarea ancorelor si intinderea lor;

d) verificarea starii conductoarelor electrice;

e) refacerea legaturilor la i sau a legaturilor i torsadate, daci este cazul;

f) indreptarea, dupa caz, a consolelor;

g) verificarea stérii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;

h sau irea clemelor de iune electrica, daca este cazul;

i) verificarea instalatiei de legare la pdmant (legitura conductorului electric de nul de
protectie la armétura stalpului, legatura la priza de pamant etc.);

j) masurarea rezistentei de dispersie a refelei generale de legare la pamant.

ARTICOLUL 86

Reparatiile curente se executd Iz

a) corpuri de iluminat si accesorii;

b) tablouri electrice de ali

¢) refele electrice de joasa tensiune apar(mﬁnd slstemulm de iluminat public.

ARTICOLUL 87

in cadrul reparatiilor curente la corpurile de iluminat §i accesorii se vor executa
urmitoarele:

a) i irea lampilor Al cu altele, de acelasi tip cu cel initial in ceea ce
priveste puterea si culoarea aparenta;

b) stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lumina/lampii, a structurilor
de protectie vizuala si a interiorului corpului de iluminat;

c) inlaturarea cuiburilor de pasari;

d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrica si inlocuirea celor care prezinta
portiuni neizolate sau cu izolatie necorespunzatoare;

e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legaturé a coloanei la refeaua electrica;

f) Inlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzitoare.

ARTICOLUL 88

in cadrul reparagiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribufie,

se executa urma

a) verificarea stérii usilor si a incuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor;

b) vopsirea usilor si a celorlalte elemente metalice ale cutiei;

c) verificarea sigurangelor fuzibile, inlocuirea celor defecte si montarea celor noi, identice
cu cele inifiale (prevazute in proiect);

d) verificarea §i stringerea ccntaclelor.

e) verificarea il irea celor cu izolatie

f) verificarea contactorului sau inlocuirea acestuia, dac este cazul;

g) verificarea functiondrii dispozitivelor de actionare, cu inlocuirea celor necorespunzitoare
sau montarea unora de tip nou, pentru mérirea gradului de fiabilitate sau

ARTICOLUL 89

fn cadrul reparatiilor curente la refelele electrice de joas tensiune destinate iluminatului
public se executa urméatoarele lucrari:

a) verificarea di fafd de ii, instalatii de icatii, linii de
inalta tensiune si alte obiective;

b) evidentierea in planuri a instalatiilor nou-aparute de la ultima verificare si realizarea
masurilor necesare de coexistenta;
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c) solicitarea executdrii operafiunii de taiere a vegetatiei in zona in care se obtureazd
distributia fluxului luminos al corpurilor de iluminat catre administratia domeniului public;

d) determinarea gradului de deteriorare a stélpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, si luarea
miasurilor de consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul determindrilor;

e) verificarea verticalitatii stalpilor §i indreptarea celor inclinati;

f) verificarea si refacerea inscriptionarilor;

g) repararea ancorelor si intinderea acestora, fnlocuirea pérfilor deteriorate sau care lipsesc,
strangerea suruburilor la cleme si la placa de protectie;

h) verificarea starii conductoarelor electrice;

i) verificarea §i inlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de
15% din secfiune, precum si a conductoarelor electrice cu izolafia deterioratd care prezinta
crapaturi, rosaturi ori lipsa izolatiei;

j) se verifica starea legaturilor conductei electrice la izolator si, daci este necesar, se reface

legatura;
k) la izolatoarele de sus;mere si Intindere se va verifica daca acestea nu sunt sparte, glazura
nu este deterioratd sau daci imbi la suport este indu-se toate

izolatoarele deteriorate;

1) la console, bréfari sau la celelalte armturi metalice de pe stlp se verifici daci nu sunt
corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele corespunzétoare se
revopsesc si se fixeaza bine pe stalp;

'm) la ancorele stlpilor se verifici daca cablul nu are fire rupte, clemele de strangere nu sunt
deteriorate sau corodate si daca tensiunea de intindere a cablului este cea corespunzatoare.
Elementele deteriorate se inlocuiesc, iar daca este cazul se regleaza tensiunea in ancord;

n) la instalatia de legare la pAmant a nulului de protectie se va verifica starea legaturilor si
imbindrilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a legaturilor acestuia la corpul de
iluminat, se va masura rezistena de dispersie a refelei generale de legare la pimént, se va mésura
si se va reface priza de pamant, avand ca referintda STAS 12604:1988;

0) in cazul in care, la verificarea sagetii, valorile masurate, corectate cu temperatura, diferd
de cele din tabelul de sageti, conductele electrice se intind astfel incat sigeata formata sa fie cea
corespunzatoare.

ARTICOLUL 90

(1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor
tehnice in vigoare sau in functie de specificatiile fabricantului.

(2) Autoritétile administratiei publice locale impreuna cu organele de politie vor stabili, in
functie de conditiile locale, gradul de mtensltate a traficului pentru fiecare cale de circulatie,
locurile i intersectiile cu grad mare de precum si marile i urbane.

(3) Gradul de intensitate a traficului se determina in funcfie de numérul de vehicule/ora si
banda astfel:

a) foarte intens, peste 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat M1;

b) intens, intre 360 si 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat M2;

¢) mediu, intre 160 si 360, corespunzand clasei sistemului de iluminat M3;

d) redus, ntre 30 si 160, corespunzénd clasei sistemului de iluminat M4;

¢) foarte redus, sub 30, corespunzand clasei sistemului de iluminat MS.

ARTICOLUL 91

Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare si refelele electrice de joasd tensiune destinate iluminatului public este de
3 ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.
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CAPITOLUL IIT
Drepturile i obligatiile operatorilor serviciului de iluminat public

ARTICOLUL 92

Drepturile si obligatiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevad fn:

a) regulamentul serviciului;

b) hotéararea de dare in administrare, in cazul gestiunii directe;

¢) contractul de delegare a gestiunii, in cazul gestiunii delegate.

ARTICOLUL 93

Operatorii care presteazi serviciul de iluminat public exercitd cu titlu gratuit drepturile de
uz si de servitute asupra terenurilor §i bunurilor proprietate publica sau privata, aparfinand, dupa
caz, statului, unitafilor administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori juridice, dupa cum
urmeaza:

a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor de infrastructurd pentru prestarea serviciului de
iluminat public;

b) servitute de trecere subterand, de suprafatd sau aeriand pentru instalarea sistemului de
iluminat public;

c) dreptul de acces la utilitafile publice si la Sistemul Energetic National.

ARTICOLUL %4

Operatorii serviciului de iluminat public au urmatoarele obligatii:

2) sa gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienta
economici;

b) sa promoveze dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficienta a infrastructurii aferente
serviciului de iluminat public;

c) si respecte sarcinile asumate potrivit hotarérii de dare in administrare sau contractului de
delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotirarea de dare in administrare, dupa
caz;
sa asigure respectarea indicatorilor de performantd ai serviciului de iluminat public,

de autoritafile administratiei publice locale in regulamentul serviciului, anexat la
hotérrea de dare in administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, dupa caz;

e) sa respecte si s efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcis
si hotararii de dare in administrare sau contractului de delegare a gestiunii, dupa caz;

f) sa furnizeze autoritatilor administratiei publice locale, A.N.R.S.C. si C.N.R.L informaiile
solicitate si si asigure accesul la toate informatiile necesare verificarii si evaluarii functionarii si
dezvoltarii serviciului de iluminat public;

g) sd pund in aplicare metode performante de management, care si conduca la reducerea
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concureniale impuse de normele
legale in vigoare privind achizitiile de lucrari sau de bunuri;

h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaii sau executia unei lucrari noi, la un
nivel calitativ dtor, in termen de i 5 zile de la terminarea lucrrii,
daci conditiile meteorologice le permit;

i) s asigure finantarea pregatirii profesionale a propriilor salariafi.

ARTICOLUL 95

(1) Penalitatile pentru nerespectarea de cétre operatori a indicatorilor de performanta vor fi
previzute in regulamentul serviciului de iluminat public.

(2) Operatorii serviciilor de iluminat public raspund de indeplinirea obligafiilor prevazute la
art. 94.




ARTICOLUL 96

Operatorii serviciului de iluminat public au urmétoarele drepturi:

a) sa sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu si-au achitat contravaloarea
serviciilor prestate, inclusiv majorarile si/sau penalitafile de intarziere, in cel mult 30 de zile
calendaristice de la data expirarii termenului de platé a facturilor;

b) sa solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluarii prestarii serviciului de iluminat
public;

) sa asigure echilibrul contractual pe durata delegarii gesuunn,

d) si solicite modificarea sau ajustarea tarifului in cu Normele dol
cadru aprobate de AN.R.S.C.;

€) sa solicite recuperarea debitelor in instanta.

ARTICOLUL 97

[6)) Uuhzamm serviciului de xlummat publlc sunt fie autoritdfile administratiei publice
locale, fie i de cu acest scop.

(2) Sunt beneficiari ai serviciului de xlummat public comunitiile locale in ansamblul lor
sau, in cazul unei asociatii de itatile locale

(3) Autoritatile administratiei publice locale, in calitate de reprezentante ale comunitafilor
locale si de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabile de asigurarea
serviciului de iluminat public, de respectarea prezentului regulament.

ARTICOLUL 98

Dreptul de acces la serviciul de iluminat public si de a beneficia de acesta este garantat
tuturor membrilor comunitdfii locale, persoane fizice si persoane juridice, in mod
nediscriminatoriu.

ARTICOLUL 99

Utilizatorii serviciului de iluminat public au urmatoarele drepturi:

a) si aplice clauzele sanctionatorii, in cazul in care operatorul nu respecta prevederile
hotararii de dare in administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, dupa caz, inclusiv
prevederile din regulamentul serviciului si din caletul de sarcini anexate la acesta;

b) s verifice clauzelor de i i si predare a bunurilor publice
sau private afectate serviciului;

c¢) sa solicite informatii cu privire la mvelu] si calitatea serviciului furnizat/prestat si cu
privire la modul de 11 i si a bunurilor din proprietatea publica sau
privata a unitailor ini iv-teritoriale i pentru i serviciului;

d) sd aprobe stabilirea prefurilor si tarifelor, respectiv ajustarea si modificarea prefurilor si
tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate si aprobate de autoritatea de
reglementare competenta;

e) sd ia masurile stabilite in hotérdrea de dare in administrare sau in contractul de delegare a
gestiunii, dupd caz, in situatia in care operatorul nu asigurd indicatorii de performantd si
continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

f) si refuze, in conditii justificate, aprobarea stabilirii, ajustdrii sau modificarii tarifelor
propuse de operator;

g) sa 1si asume plata integrald sau pariald a energiei electrice aferentd consumului
instalatiilor de iluminat public conform prevederilor hotararii de dare in administrare sau ale
contractului de delegare a gestiunii, dupa caz.

ARTICOLUL 100

Beneficiarii serviciului de iluminat public au urmatoarele drepturi:

a) sd aibd acces la serviciul de iluminat public in conditiile respectdrii regulamentelor
specifice;

b) sé aibd acces la informatiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind
informati periodic despre:
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- starea sistemului de iluminat public;

- planurile anuale §i de perspectiva privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;

- planurile de reabilitare a sistemului de llununa( public;

- stadiul de realizare a planurilor de i si extindere a si i de
iluminat public;

- tarifele aprobate pentru prestarea serviciului si evolufia in timp a acestuia;

- eficienta masurilor luate, reflectatd in: scaderea numarului de accidente rutiere, cresterea
securitaii individuale si colective si altele asemenea;

¢) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea si
extinderea sistemului de iluminat public.

ARTICOLUL 101

Beneficiarii persoane fizice §i/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au
obligatia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public §i de
a-gi achita obligatiile de plata stabilite sub forma de taxe locale.

CAPITOLUL IV
Indicatori de performanta

ARTICOLUL 102

) i de stabilesc ce trebuie respectate de operatorii
serviciului de iluminat public in asigurarea serviciului de iluminat public.

(2) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasc serviciul
de iluminat public, avindu-se in vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaplénle la cenn‘ele concrele, dlferen\late n nmp i spatiu, ale comumtam locale,

C asi a tuturor 4
locale, in calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

d) administrarea i gestionarea serviciului in interesul comunitéilor locale;

€) respectarea reglementarilor specifice din domeniul transportului, distributiei si utilizarii
energiei electrice;

f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevdzute de normele
nafionale in acest domeniu.

ARTICOLUL 103

Indicatorii de performantd pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru
urmatoarele activitafi:

a) calitatea si eficienta serviciului de iluminat public;

b) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

¢) mentinerea unor relafii echitabile intre operalor $l utilizator prin rezolvarea operativa si
obiectiva a cu si iilor care revin fiecarei parti;

d) solutionarea reclamatiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;

¢) cregterea gradului de siguran{a rutierd;

f) scaderea infractionalitatii.

ARTICOLUL 104

1n vederea urmiririi respectarii indicatorilor de performanta, operatorul trebuie sa asigure:

a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;

b) inregistrarea activitafilor privind citirea i lor de mdasurare, si
ncasarea contravalorii serviciului efectuate;
c) Tnregi iilor si sesizaril iarilor, organelor de polifie si gardienilor

publici si solufionarea acestora;



d) accesul nefngradit al itafi inistratiei publice centrale si locale, in conformitate
cu competeniele si atributiile legale ce le revm, la mforma;ule necesare stabilirii:

- modului de resp sidefr a asumate;

- calitatii si eficienfei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performan{d
stabilifi in contractul de delegare a gestiunii si in regulamentul de serviciu;

- modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare
si/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbana incredintata
prin contractul de delegare a gestiunii;

- modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;

- stadiului de realizare a investitiilor;

- modului de respectare a parametrilor cerufi prin prescriptiile tehnice.

ARTICOLUL 105

Indicatorii de performantd generali si garantafi pentru serviciul de iluminat public sunt
stabiliti in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale §i tranzitorii

ARTICOLUL 106
il PR

atrage
patrimoniala, civild, contraventionald sau penald, in conditiile legii.

ARTICOLUL 107

fn cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele si
tarifele legale, valabile la data incheierii acestora.

ARTICOLUL 108

Operatorii care presteaza serviciul de iluminat public au obligatia de a intocmi un plan de
masuri care sd aiba o duratdi de maximum 12 luni, in care si fie cuprinse termenele de
conformare cu obligatiile ce rezulta din prezentul regulament, in special in privin{a inventarierii
instalatiilor de iluminat, calculdrii si masurérii parametrilor luminotehnici.

ARTICOLUL 109

fn vederea cresterii si i ateni si scaderii infracti atii, organele
administraiei publice locale i 1mpreuna cu organele de politie vor stabili modalitati de semnalare
operativa a cazurilor de sau de a si i de iluminat
public.
PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSJLIER LOCAL
STANLIVIU MARIAN



ANEXA NR.1
la regulamentul serviciului de iluminat public

INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

locale; pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc. - notificate

Nrert. Indicatori de performanta Trimestral = T::“
I TNDICATORI DE PERFORMANTA GENERALT
LI CALITATEA SERVICILOR PRESTATE
2) numarul de if privind disfuncfionalitajile _iluminatului public pe tipuri de iluminat - stradal, _pictonal,
etc.;
b) numarul de constatari de a calitagii _iluminatului public de autoritafile administraficl publice

¢) numérul de reclamatii privind gradul de asigurare _in

d) numrul de reclamaii si notificari justificate de _la punctele a), b) si ) rezolvate in 48 de ore;
) numirul de reclamatii i notificari justificate de la punctele a), b) si ) rezolvate in § zile lucrétoare.

1:2. INTRERUPERI SI LIMITARI IN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
121 'TRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUT

a) numarul de ntreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal,
etc.;

b) numarul de stréizi, alei, monumente afectate de

c) durata medie a fntreruperilor pe tipuri de iluminat
- stradal, pietonal, ornamental etc.

122, INTRERUPERI PROGRAMATE

a) numérul de intreruperi programate, anuntate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat - stradal, ~ pietonal, ornamental
etc.;

b) numirul de strizi, alei, monumente afectate de intreruperile programate;

c) durata medie a intreruperilor programate;

d) numarul de Intreruperi programate, care au depasit ~perioada de intrerupere programata, pe tipuri de iluminat - stradal,
pietonal, ornamental etc.




1.2.3. INTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR

1.2.3. INTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR

2) numarul de intreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte aparjinand sistemului de iluminat
public;

b) durata medie de remediere si repunere in functiune _pentru intreruperile de la punctul a).

1.3 RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR AU BENEFICIARILOR
INSTALATIILOR DE ILUMINAT PUBLIC

a) numdrul de sesizari scrise in care se preci 4 ca este obligatoriu raspunsul

b) procentul din sesizarile de la punctul a) la care s-a raspuns in termen de 30 de zile calendaristice.

2: INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI

2.1 INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI PRIN LICENTA

a) numdrul de sesizdri scrise intemeiate privind nerespectarea de citre operator a obligatiilor din

licenta;

b) numarul de incalcdri a obligatiilor operatorului  rezultate din analizele §i controalele ANRSC si modul ~ de
soluionare pentru fiecare caz de incalcare a__acestor obligatii.

igafii.
2.2. INDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITATI CONFORM
CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

a) valoarea despagubirilor acordate de operator in cazul ~ deteriorarii din cauze imputabile lui a

instalafiilor utilizatorului;

b) valoarea despagubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare;

¢) numarul de facturi contestate de utilizator;

d) numarul de facturi de la punctul c) care au justificat contestarea valorilor;

e) valoarea reducerilor facturilor datorate contestarii valorilor acestora.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL

STAN LIVHW)ZIAN




Anexanr3laHCL NR_45 / 04 04 Jo(3

CAIET DE SARCINI
al serviciului de iluminat public

CAPITOLUL I OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

ARTICOLUL 1

Rezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfisurare a serviciului de iluminat public,
stabilind nivelurile de calitate si condifiile tehnice necesare functiondrii acestui serviciu in
conditii de eficient3 si siguranta.

ARTICOLUL 2

Rezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnici si de referintd in
vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de iluminat public, indiferent
de tipul de gestiune.

ARTICOLUL 3

Gietul de sarcini face parte i din necesard d il ilor de
realizare a serviciului de iluminat public si constituie ansamblul cerinelor tehnice de baza

ARTICOLUL 4

(1) Prezentul caiet de sarcini confine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile
referitoare la nivelul calitativ, tehnic §i de perf siguranta precum si
sisteme de asigurare a calitatii, i i i, di i
conformitaii cu standardele specifice sau altele asemenea.

@ Specificatiile tehnice se referd §i la prescriptii de proiectare §i de calcul, la verificarea,
inspectia si conditiile de receptie a lucririlor, tehnici, procedee §i metode de exploatare §i
intrefinere, precum si la alte condifii cu caracter tehnic, previzute de actele normative si
reglementrile Speclﬁce reahzam semclulm de 1lummat public.

@) Caietul de sarcini i ii referitoare la protectia muncii, la
prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul
indeplinirii §i realizarii serviciului de iluminat public.

ARTICOLUL 5

‘Teminologia utilizati este cea din regulamentul serviciului de iluminat public.

pentru

CAPITOLUL II CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE

ARTICOLUL 6
Qperatorii servmlulul de iluminat public vor asngura
normelor, si privind igiena §i protectia
muncii, protec}la mediului, urmérirea comportirii in timp a sistemului de iluminat public,
prevenirea §i combaterea incendiilor;
si reparatia i iilor cu personal autorizat, in functie de
complexitatea instalatiei si specificul locului de munci;

¢ respectarea indicatorilor de performanti si calitate stabiliti prin contractul de delegare a
gestiunii, sau prin hotérirea de dare in administrare a serviciului i precizati in regulamentul
servncmlm de iluminat public;

si i in stare de lor de iluminat public;

9 furnizarea autoritdfii administratiei publice locale, respecnv ANRS.C., a informatiilor
solicitate si accesul la documentatiile pe baza cirora presteazi serviciul de iluminat public, in
conditiile legii;

f) cresterea eficientei sistemului de iluminat in scopul reducerii tarifelor, prin reducerea
costurilor de productie, a consumurilor specifice de materiale si materii, energie electrica si prin
modernizarea acestora;
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f) cresterea eficientei sistemului de ilumii
costurilor de productie, a consumurilor specifice =
modernizarea acestora;

g) prestarea serviciului de iluminat public =
teritoriale pentru care are hotarare de dare in adrs

h) personal de interventie operativa;

i) conducerea operativa prin dispecer;

j) inregistrarea datelor de exploatare si evids =

k) analiza zilnica a modului n care se resp= %
operativd a masurilor ce se impun pentru elimi
oricarei forme de risipa;

1) elaborarea programelor de masuri pents
electrica si pentru rationalizarea acestor consum

m) i ilor pentru
economicd a instalatiilor de iluminat public;

n) statistica incidentelor, avariilor si analizz .« .

0) instituirea unui sistem de inregistrare: =
reclamatiile facute de beneficiari in legatura cu ¢+

p) lichidarea operativa a incidentelor;

q) functionarea normal3 a tuturor compone B

r) evidenta orelor de functionare a compone

s) aplicarea de metode performante de marss s e wu
bund a instalatiilor de iluminat si reducerea costu =

t) elaborarea planurilor anuale de revizii § o = =
aprobarea acestora de catre administratia publicz

u) executarea in bune conditii si la termene B i
functionarea economica si siguranta in exploatar

v) elaborarea planurilor anuale de investitis =
acestora de catre administrafia publica locald;

w) corelarea perioadelor si termenelor de ¢
de investitii si reparatii a celorlalti furnizori de « %

istica ale ini iei publice = =

X) inifierea i avizarea lucrarilor de modwe=
imbundtatirea performantelor tehnico-economice = == .

y) o dotare proprie cu instalaii si ecl
activitatilor asumate prin contract sau prin hotar# il =

2z) alte conditii specifice stabilite de autoritms s =& = ww s =
dezvoltare comunitar, dupa caz.

ARTICOLUL 7

Obligatiile si raspunderile personalului
regulamentul serviciului de iluminat public.

ARTICOLUL 8

Reparatiile curente si capitale se vor reas— = ==
curente §i capitale, a investitiilor, precum si ¢ u =
specificarea modului de aprobare si decontat
contractuale dintre autoritatea administratiei put

CAPITOLUL IIT ~ SISTEMUL DE ILU == % 7= &

ARTICOLUL 9
Operatorul are permisiunea de exploatare cuilicicidia, i Ui

i

ii tarifelor, prin reducerea
ii, energie electricd si prin

raza unitaii administrativ-
de delegare a gestiuni

=lor de consum i stabilirea

Irarea in norme si evitarea
ele de consum de energie

referitoare la functionarea

= =wnare §i raportare privind
=

iminat public;

uminat public;

‘ica la functionarea cat mai
1 forte proprii si cu terti si
or de reparatii care vizeaza

= de finantare §i aprobarea

si reparatiilor cu planurile
irogramele de reabilitare i

= mem-mcere a tehnicii noi pentru

minat public;

necesare pentru prestarea
strare;

ilice locale sau asociatia de

zorului sunt cuprinse in

u planul anul de reparatii
:are le va face operatorul,
adu-se in cadrul relatiilor

iile legii, a sistemului de

iluminat public, in aria administrativ-teritoriala a orasului NAVODARIL



ARTICOLUL 10

Posturile de transformare care al s =g electricd instalafiile de iluminat
public si cele disponibile sunt prezers= = pme ® a caietul de sacini, cu datele de
identificare a surselor de alimentare ¢ # completatd conform tabelului nr.1
anexa la Caietul de sarcini — cadru & &« [ 12 finat public, aprobat prin Ordinul

ANRS.C. nr.87/20.03.2007.
ARTICOLUL 11

Componentele refelei de distribuf == = e care alimenteaza instalatiile de
iluminat public sunt prezentate in anexa ¥ cini, cu datele necesare identificarii
refelei de alimentare cu energie electric] =i 1 tabelului nr.2 anexd la Caietul de
sarcini — cadru al serviciului de ‘Sewww wiis  sorobat prin Ordinul ANR.S.C.

nr.87/20.03.2007.
ARTICOLUL 12

Planul de situafie cu amplasarea ului de iluminat este prezentat in

anexa nr.3 la caietul de sarcini.
ARTICOLUL 13

Instalatiile electrice aferente instaless «= w= ~s=ww = schemele monofilare: bransamente,
instalatii de forta, instalafii de legare ] poow ‘e automatizari, masurd si control,
puncte de aprindere etc. sunt prezentate § ol ] 1l de sarcini (punctele de comanda
si de aprindere).

ARTICOLUL 14

Clasificarea céilor de circulatie §i == = . ra sunt prezentate in anexa nr.5 la
caietul de sarcini, cu datele necesare - # e circulatie, completatd conform
tabelului nr.3 anexd la Caietul de sarcir | ui de iluminat public, aprobat prin

Ordinul AN.R.S.C. nr.87/20.03.2007.

ARTICOLUL 15

Inventarul corpurilor de iluminat es= g == nr.6 la caietul de sarcini, cu datele
necesare identificérii cailor de circulatic === tabelului nr.4 anexi la Caietul de
sarcini — cadru al serviciului de | orobat prin Ordinul AN.R.S.C.
nr.87/20.03.2007.

ARTICOLUL 16

Inventarul zonelor de risc, altele des = e s = =—wrile este prezentat in anexa nr. 7 la
caietul de sarcini, cu datele necesare el le circulatie, completatd conform
tabelului nr.5 anexi la Caietul de sarcii ' | ui de iluminat public, aprobat prin
Ordinul A.N.R.S.C. nr.87/20.03.2007.

ARTICOLUL 17

Schemele de actionare si de lucru s w ey senectarea/deconectarea iluminatului
sunt prezentate in anexa nr.4 la caietul d

ARTICOLUL 18

Documentatia tehnica pentru arterci. & “%e = zute sau nu cu sisteme de iluminat
public, cu precizarea categoriei arterei (i = wwm e w a arterei/strazii, lungimea acesteia,
modul de realizare a iluminatului, tipw 1 v wmsssre, tipul corpurilor de iluminat §i
puterea lampilor utilizate, tipul stalpi L3 ] = acestia, inalfimea de montare a
corpurilor de iluminat, tipul armaturilor = arilor de iluminat.

ARTICOLUL 19

Caracteristicile sistemului de ilumes e = == in evidentd a unor monumente de
arta sau istorice, ori a unor obiective «# g wes s sau culturald pentru comunitatea
locala, sunt prezentate in anexa nr.8, ar =ini, cu datele necesare identificarii
monumentelor de artd, istorice, de im el culturald, la care trebuie realizat
iluminatul ornamental-festiv, completaifl - & nr.6 anexa la Caietul de sarcini —

cadru al serviciului de iluminat public, & = &w=i 2 N.R.S.C. nr.87/20.03.2007.



ARTICOLUL 20
Caracteristicile tunelurilor/pasaj “u | miere sunt prezentate in anexa nr. 9 la
caietul de sarcini, cu datele necesare wiwwi ww . wwmlurilor / pasajelor subterane, completatd

conform tabelului nr.7 anexa la Cajw~ & = cadru al serviciului de iluminat public,
aprobat prin Ordinul AN.R.S.C. nr.8" =
ARTICOLUL 21
Caracteristicile podurilor, inclus' & = At prezentate in anexa nr.10 la caietul de
sarcini, cu datele necesare identificar - asarelelor, completatd conform tabelului
nr.8 anexd la Caietul de sarcini — caw= = ==de iluminat public, aprobat prin Ordinul
ANR.S.C. nr.87/20.03.2007.
ARTICOLUL 22
Ciile de circulatie destinate tral B «/sau ciclistilor sunt prezentate in anexa
nr.11 la caietul de sarcini, cu datele nes ses <& “w uii ciilor de circulaie destinate pietonilor
si bicicligtilor, completatd conform - = = = wiexd la Caietul de sarcini — cadru al
serviciului de iluminat public, aprobat e R.S.C. nr.87/20.03.2007.
ARTICOLUL 23
Parcurile, spatiile de agrement, paw & (& i & altele asemenea sunt prezentate in anexa
nr.12 la caietul de sarcini, cu datels s wiwsicarii parcurilor, spatiilor de agrement,
sportive, pietelor, targurilor si altors ws =yletatd conform tabelului nr.10 anexa la
Caietul de sarcini — cadru al servici # weww public, aprobat prin Ordinul A.N.R.S.C.
nr.87/20.03.2007.
ARTICOLUL 24
in vederea determindrii costur & -« iowww si a personalului necesar, in caietul de
sarcini se trece factorul de mentinere, == = n70%.
Descrierea instalatiilor, starea %9 pee = automatizare a acestora sunt prezentate
in anexa nr.4 la caietul de sarcini.
Programul de conectare/decons: w« "a " fe orele de vard / iarnd, este prezentat in
anexa nr.13 la caietul de sarcini.
Programul de reabilitare §i ex: === = lui de iluminat public este prezentat in
anexa nr.14 la caietul de sarcini.
ARTICOLUL 25
Prestarea serviciului de iluminat &8 = = ta astfel incat s se realizeze:
a) verificarea i supravegherea ¢== =i = ‘e = drii refelelor electrice de joasa tensiune,
posturilor de transformare, cutiilor de = wpurilor de iluminat;
b) corectarea §i adaptarea regimu» L8 a cerinfele utilizatorului;
c) controlul calitaii serviciului a. =
d) intretinerea tuturor componenie « wos swu wu iluminat public;

e) mentinerea in stare de functioy=

f) masurile necesare pentru pre= =
public;

g) Intocmirea sau reactualizarea. w0 & mentatiei tehnice necesare realizarii unei
exploatari economice si in conditii de ww w0

=« oroiectati a sistemului de iluminat public;
==i componentelor sistemului de iluminat

h) respectarea instructiunilor furs = . =mente;

i) functionarea instalatiilor de ilus=== = -===tate cu programele aprobate;

j) respectarea instructiunilor/procs = actualizarea documentatiei;

k) respectarea regulamentului % at de autoritatea administrafiei publice

locale sau asociatia de dezvoltare coniw«ia’s i &« in conditiile legii;
1) functionarea pe baza princip. &= & :conomicd, avand ca obiectiv reducerea

costurilor specifice pentru realizare a == ===inat public;
m) mentinerea capacitatilor de re w1 §i exploatarea eficienta a acestora, prin
urmdrirea sistematicd a comportarii ¢, echipamentelor, intrefinerea acestora,



planificarea reparatiilor capitale, realizars- .« « " & w1 costuri minime a reviziilor/reparafiilor
curente;

n) indeplinirea indicatorilor de cal== = == slui prestat, specificafi in regulamentul
serviciului;

0) incheierea contractelor cu furniz - LW servicii, materiale i piese de schimb,

prin aplicarea procedurilor concurentiale ‘ww wwu & waele legale in vigoare privind achizitiile
de lucrri sau de bunuri;
p) dezvoltarea/modernizarea, in cos== = » =i a sistemului de iluminat public in

conformitate cu programele de dezvoltar L} laborate de citre consiliul local, sau cu
programele proprii aprobate de autoritate. = & .« publice locale;

q) un sistem prin care si poata prim: == 52 ofere consultanta si informatii privind
orice problema sau incidente care afecte: = = =ta siguranfa, disponibilitatea gi/sau alfi
indicatori de performantd ai serviciilor de ===

1) asigurarea, pe toatd durata de ex = ® iului, de personal calificat §i in numar
suficient pentru indeplinirea activitatilor a1 2rviciului de iluminat public;

s) urmdrirea i inregistrarea indic-s & = wformana aprobafi pentru serviciul de
iluminat public se va face de cétre operatss ps w=-wm= proceduri specifice;

§) instituirea §i aplicarea unui ¢ =unicare cu beneficiarii cu privire la
reglementarile noi ce privesc serviciul © 1% mlic si modificarile survenite la actele
normative din domeniu. in termen de 60 & wistice de la data incredintarii serviciului
de iluminat public va prezenta autoritafi: e s =i publice locale modul de organizare a
acestui sistem;

t) informarea utilizatorului si - lor despre planificarea anuald a
reparatiilor/reviziilor ce se vor efectua la linat public.
Anexele vor fi completate in momen ¥ stemului de iluminat public de citre
operatorul de iluminat public.
ANEXE:
ANEXA 1 - Posturile de transformare care alin. « electrica instalatiile de iluminat public si cele
disponibile
ANEXA 2 - Componentele refelei de distribufie ¢ s = = -are alimenteaza instalafiile de iluminat public
ANEXA 3 - Planul de situatie cu amplasarea cons lui de iluminat
ANEXA 4 - Instalafiile electrice aferente instalaj schemele monofilare: bransamente, instalaii de

forga, instalafii de legare la pamént, instalafii de =
de comanda si de aprindere).

sl §i control, puncte de aprindere etc. (punctele

ANEXA 5 - Clasificarea cailor de circulafie i ca; a

ANEXA 6 - Inventarul corpurilor de iluminat

ANEXA 7 - Inventarul zonelor de risc, altele deci ww = Slbrile

ANEXA 8 - Caracteristicile sistemului de ilun i in evidenfd a unor monumente de artd sau

istorice, ori a unor obiective de importanfa publics == s s s=ru comunitatea locala
ANEXA 9 - Caracteristicile tunelurilor/pasajelor 1+

ANEXA 10 - Caracteristicile podurilor, inclusiv ¢

ANEXA 11 - Ciile de circulafie destinate traficules s s <sclistilor

ANEXA 12 - Parcurile, spafiile de agrement, pief. = i © & wicle asemenea
ANEXA 13 - Programul de conectare/deconectar de vara / iarna

ANEXA 14 - Programul de reabilitare §i extinders = = cm iminat public
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Tabelul nr. 1

Posturile de transformare aferente sistens % 11 [0 nat

Nr. Puterea Anul = fensiunea Puterea Puterea
crt. Locatia Denumirea nominald puneri - nominals insta-  dispo-
n Up/Us  lata nibila

funcgiums




Tabelul nr. 2

Situatia refelelor de = Wi electrice
Nr.  Locatia  Subt: feoeri- Anul  Ultima  Trifazic/ Lun-
crt. tromso-  aer: % 1 punerii revizie momofazic gimea
nului in
de functi-
retea une
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.




Nr.
ert

Tabelul nr. 3

Clasificarea caile: B o« i

Denumirea = [r—
tronsonului s

*1 bilateral alteryss s mews g =

*2 asfalt, beton, prg. pn

ea
velor

1)

Latimea
tronso-
nului

Lungimea
onso-
nului

Tipul
carosabil*2)

=4, axial, central, catenar




Tabelul nr. 4

Inventarul corpurilor de ilumi &

Denumi- Numirul — Numar
Nr. rea stalpilor corpur:
crt. tronso- de stalpil

nului  sustinere

*1 incandescent3, fluorescen®
altele

*2 locafia, puterea, seria, (s ==

Denumi- Identifi- Identifi-
carea carea

rea
statiei punctu- punctu-
= de lui de  1lui de
alimen- conec-  misura
tere tare/ 432).
deconec-
tare
W, vapori de sodiu, fard electrozi, LED,

wewdioonator de curent, scadenfa metrologicd




Tabelul nr. §

Zonele de risc, altele decat tunelurile « i wlia

Nr. Tipul zonei de risc*l) Locatia
ert.

.

2.,

*1) treceri de pietoni, intersectii sent»
scoli, gradinife etc.
*2) se va specificd, dupa caz, lungiss

“aere

= Clasa sistemului
de iluminat

= zate, zone cu risc infractional,

s wmm wless & Functie de tipul zonei de risc.




Tabelul or. 6

Monumente de artd, istorice, obiective de ‘& « "o §l publicd sau culturala

Nr. Specificatia Numirul disss or Tipul sursei Puterea
crt. Amplasarea obiectivului de ilum de lumini*l) instalatd
1
2.
3.
4.
5.
6.
2%
8.
n
*1) incandescent, fluorescente, vapori ¢ vapori de sodiu, fard electrozi, LED,

altele




Tabelul nr. 7

Situatia tunelurilor/pasajelor sulf «

Iluminat normal

Nr. Loca- Lungi- Lati- Orien-
cre. tia mea tarea s Fip surss distanta inalti- pute-
de dintre rea
lumina  corpuri mon- insta-
ilumi-  tare lata

nat corp

Iluminat de sigurantd

Nr. Loca- Lungi- Lati- Orien-

crt. tia  mea mea tarea tip sursi distanta inalti- pute-
- de dintre me rea
lumina  corpuri mon- insta-
umi-  tare lata
nat corp
1.
%
3.
4.
5.
6.
7.
8.




Tabelul nr. 8

Caracteristicile podurilor si pra i

N
r

c
r
£

L
t:

oca- Lungi-
ia

Lati-
mea

Nr.
corpuri/
stalp

Tipul
sursei
de

lumina

Distanta
intre
stalpi

naltime
montare
corp

Puterea
instalata




Tabelul nr. 9

Ciile de circulafie destinate traficul - s s« i/sau ciclistilor

ert.

Clasa Numarul irul Tipul
Locatia sistemului  corpuril silor sursei
de iluminat stlpilc = s=tinere de lumini  instalatd




Tabelul nr. 10

Parcurile, spatiile de agrement, pietes

S ltele asemenea

Tipul Nr.
locatiei Locatia Zona*l) sus

- La- Nr. Puterea
. timea corpuri  insta-
iluminat/ lata
stalp

| 1 lor de circulaie interioare etc.
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